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RESUMEN
En este documento se propone un sistema de calefaccio´n central para todo un barrio,
mediante la combinacio´n de energ´ıas renovables y tradicionales, aprovechando as´ı las ca-
racter´ısticas de cada una. El lugar propuesto para el desarrollo del proyecto es el barrio
de Jauregizahar, en Amorebieta-Etxano, que ha sido seleccionado tanto por su localizacio´n,
como por su forma. El sistema de calefaccio´n propuesto es el denominado District Heating,
que con una u´nica sala de calderas, dara´ servicio de calefaccio´n y agua caliente saniataria a
cada vivienda del barrio.
El proyecto se centra en el ca´lculo de la demanda, para el posterior dimensionamiento y
justificacio´n de los equipos necesarios para calefactar y abastecer de agua caliente los puntos
requeridos. As´ı como en el ca´lculo de otro tipo de trabajos requeridos para poder llevar a
cabo la obra en su totalidad.
Una vez concluida la solucio´n te´cnica, se va a estudiar su viabilidad econo´mica, vital pa-
ra cualquier proyecto de ingenier´ıa. De esta forma, se podra´ demostrar si el proyecto tiene
validez real o no.
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LABURPENA
Dokumentu honetan berokuntza sistema zentralizatu bat proposatzen da auzo batentza-
ko, energia berristagarrien eta ohikoen konbinazio bidez, modu nohetan bakoitzaren ezauga-
rriak hobeto aprobetxatzeko. Proposatutako gunea proiektuaren garapenerako Jauregizahar
auzoa da, Amorebieta-Etxanon, aukeratuta izan dana bai bere kokalekuagaitik, zein bere
itxuragaitik. Proposatutako berokuntza sistema District Heating delakoa da, galdara-gela
bakar baten bitartez auzo guztiaren berokuntza eta ur bero zerbitzuaren hornikuntzaz ar-
duratuko dena.
Proiektua, ur beroaren eskaeraren kalkuluan zentratzen da, auzoaren berokuntzarako eta ur
beroaren hornikuntzarako beharrezkoa den ekipamenduaren dimentsionamendu eta justifi-
kazioa lortzeko. Era berean, proiektu osoa aurrera ateratzeko beharrezkoak diren gainerako
lanen kalkuluen justifikazioak egiten dira baita.
Soluzio teknikoa amaitu ondoren, bideragarritasun ekonomikoa aztertuko da, edozein inge-
niaria proiekturako nahitzaezkoa dena. Modu honetan frogatuko da proiektua baliozkoa den
ala ez.
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ABSTRACT
In this document, it is proposed a central heating system, with the combination of re-
newable and traditional energy, taking advantage that way of the main characteristicts of
each of them. The proposed place to carry out the project is the neighbourhood called Jau-
regizahar auzoa, in Amorebieta-Etxano, that has been selected because of its location and
shape. The suggested heating system is the so called District Heating, which by means of
just a machine room it is going to supply the neighbourhood’s heating and hot water needs.
The main obtective of the project is to calculate the demand, to evaluate and justify the
equipment needed for the heating and supply of the water. Any other works required to
finish the whole project are also going to be calculated.
Once the technical solution is concluded, it is going to be analyzed the economical viability,
which is requiered for every engineering project. This way, it is going to be demonstrated if
the project is acceptable or not.
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1.INTRODUCCIO´N
El presente proyecto tiene como objeto la implantacio´n de un sistema centralizado de
abastecimiento de calefaccio´n y agua caliente para el barrio de Jauregizahar, en Amorebieta-
Etxano.
El proyecto se divide en diferentes apartados, tal y como se explica a continuacio´n, para una
mejor comprensio´n del mismo.
En primer lugar se analizara´ el contexto del proyecto en su totalidad, es decir, el a´mbito y
los rasgos generales del mismo. Una vez estudiado el contexto, se analizara´n los objetivos y
el alcance, que son los objetivos del propio proyecto o que se pretende conseguir. (A conti-
nuacio´n se estudiara´n los beneficios derivados del trabajo hecho, las aportaciones positivas
que pueda proveer el proyecto). El estado del arte, define el sector en el que se encuentra el
proyecto estudiado, dentro del a´mbito de proyectos de ingenier´ıa.
Despue´s, se procedera´ a la descripcio´n de la solucio´n principal dada, as´ı como de las posibles
alternativas. Una vez analizado las diferentes soluciones se comparara´n con la principal, para
ver las ventajas, desventajas y los riesgos que implican cada una de ellas.
En el apartado de la metodolog´ıa, se expondra´n tanto los elementos necesarios para llevar
a cabo el proyecto, como la planificacio´n del mismo, mediante un diagrama de Gantt. As´ı
mismo, se justificara´n todos los pasos dados anteriormente mediante ca´lculos, para poder
analizar en profundidad las conclusiones.
Finalmente, como en cualquier trabajo de ingenier´ıa se expondra´ el presupuesto final y un
ana´lisis de la rentabilidad del mismo.
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2.CONTEXTO
El proyecto se encuentra dentro del a´mbito energe´tico, al tratarse de un sistema de cale-
faccio´n. En cuanto se refiere a la calefaccio´n del hogar, se pueden encontrar diversos sistemas,
como pueden ser calderas individuales, calderas comunitarias, calefacciones ele´ctricas... te-
niendo a su vez cada una de ellas multitud de variantes. Para tener una idea de la amplitud
de los cata´logos disponibles, hay que tener en cuenta que se pueden diferenciar tanto por
el tipo de tecnolog´ıa utilizada (calderas de baja temperatura, calderas de condensacio´n...)
como por el tipo de energ´ıa utilizada, es decir, gas natural, gasoil, biocombustible...
Como ya se ha comentado anteriormente, en este proyecto en concreto, el sistema de ca-
lefaccio´n utilizado es un sistema de calefaccio´n centralizado. A este tipo de sistemas, se le
denomina como District heating cuando hay mas de un bloque de viviendas implicado y por
lo tanto es necesaria la distribucio´n del agua caliente entre los mismos.
Un District Heating o Calefaccio´n urbana, tiene como objeto calentar un conjunto de vi-
viendas o comercios, siendo en este caso en concreto viviendas. La particularidad de este
tipo de sistemas es que el calor generado, en forma de agua caliente, se reparte por medio
de tuber´ıas subterra´neas, teniendo ciertas similitudes con un sistema de abastecimiento de
aguas. Para llevar a cabo este proceso, consta de tres componentes principales: Central de
generacio´n de calor, red de abastecimiento y subestacio´n de transmisio´n te´rmica.
La central de generacio´n de calor dispone de multitud de elementos, como se explicara´ deta-
lladamente ma´s adelante, que sirven para calentar el agua que sera´ utilizada en las viviendas.
El equipo ma´s importante de la central es la caldera, que mediante la combustio´n controlada
del combustible deseado, transmite el calor generado en la reaccio´n al agua. Este agua una
vez calentado a la temperatura requerida, unos 80 oC para calefaccio´n, pasa a la red de
abastecimiento.
La red de abastecimiento es la encargada de transportar el agua caliente desde la central a
cada una de las tomas de las viviendas. Los elementos ma´s importantes son las bombas, que
se encargan de darle la presio´n necesaria al agua para el transporte, aunque hay multitud de
elementos como tuber´ıas, va´lvulas, aislantes... que tambie´n son necesarios y que se detallara´n
posteriormente. Una vez el agua caliente llega a la toma del edificio (subestacio´n), mediante
un intercambiador de calor se transmite el calor al siguiente circuito, retornando el agua con
un menor calor a la caldera para repetir el proceso.
Finalmente el agua llega a la subestacio´n de la vivienda, para ser finalmente utilizada en un
circuito cerrado para calefactar el recinto.
Como se ha comentado, la generacio´n de calor ocurre en las calderas que esta´n en la central,
por lo tanto el combustible utilizado dependera´ del tipo de caldera. Los combustibles ma´s
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t´ıpicos son los fo´siles (gasoil y gas natural en su mayor´ıa), aunque tambie´n existen de bioma-
sa, geote´rmicas, solares e incluso nucleares. Tambie´n son utilizadas diferentes combinaciones,
de diferentes combustibles, aprovechando as´ı ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
Un caso t´ıpico de combinacio´n de diferentes combustibles es la combinacio´n de biomasa y
combustible fo´sil (caso concreto de este proyecto), donde la mayor´ıa de la energ´ıa la va a
generar la biomasa, y la caldera de gas le servira´ de apoyo para los d´ıas de mayor necesidad
y para absorbes las puntas de la demanda. Hay otras muchas combinaciones posibles, como
la nuclear y gas, solar y gas... donde normalmente el gas o gasoil son las utilizadas como
energ´ıa de apoyo, ya que pueden encenderse y apagarse ma´s fa´cil que el resto de calderas.
Es tambie´n interesante comentar que la calefaccio´n urbana consigue unos rendimientos de
energ´ıa muy altos, sobre todo cuando en la misma central se aprovecha para generar electri-
cidad y calor. Este tipo de sistemas de cogeneracio´n son lo que mejor rendimiento consiguen.
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3.OBJETIVOS Y ALCANCE
El principal objetivo de este proyecto es el disen˜o de un sistema de calefaccio´n central,
que abastezca a todo un barrio. Al ser un sistema no muy utilizado, una parte importante del
propio proyecto es el desarrollo del mismo y la comparacio´n con otros sistemas ma´s usuales,
como pueden ser la calefaccio´n central por bloques o la calefaccio´n individual. Obviamente
este proyecto se situ´a en el a´mbito energe´tico, por lo que mas adelante, en el punto 5, se
explicara´ ma´s detalladamente el sector en el que se incluye.
Otro de los aspectos que definen este proyecto es el tipo de fuentes de energ´ıa primaria
utilizada. Una de las novedades de este sistema es la combinacio´n de energ´ıa renovable con
energ´ıa tradicional o fo´sil. De esta forma, ambos sistemas se complementan, ya que la bio-
masa es la que aporta el grueso de la energ´ıa y el gas natural controla las fluctuaciones de
la demanda. La primera, tiene la ventaja de que es una fuente de energ´ıa renovable, menos
agresiva con el medio ambiente, aunque las calderas no pueden apagarse y encenderse con-
tinuamente, por lo que necesitan de un sistema secundario. La segunda sin embargo, el gas
natural, es una energ´ıa que es fa´cilmente distribuible y la calderas se apagan y encienden
fa´cilmente, por lo que es ideal para acoplarse a un sistema que tienen una gran inercia como
las calderas de biomasa. La compenetracio´n entre ambos sistemas es una de las claves de
este proyecto.
En un proyecto de ingenier´ıa no pod´ıa faltar el factor econo´mico. Una de las grandes ventajas
de los dos sistemas ya descritos es que economicamente resultan rentables. El precio de la
biomasa es considerablemente bajo, con un precio de 180ela tonelada y un poder calor´ıfico
de 4000 kcal/kg de media, obtenemos un precio de alrededor de 0,039e/kWh. El gas natu-
ral se situa en 0,05 e/kWh aproximadamente, siendo tambie´n una fuente muy econo´mica
comparando con otras (electricidad 0,13 e/kWh de media). La biomasa resulta mejor, aun-
que presenta el problema te´cnico de las grandes inercias, de ah´ı la combinacio´n de ambas,
resultando as´ı ma´s econo´mico.
Finalmente, se va a analizar la viabilidad econo´mica de todo el proyecto en s´ı, teniendo en
cuenta el consumo, recursos y sistemas utilizados.
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4.BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios que aporta el proyecto son todos aquellos aspectos que inciden en algu´n
a´mbito del propio proyecto, y que repercuten de manera beneficiosa. Es decir, en que´ a´reas
puede ser beneficioso el proyecto. A continuacio´n se van a enumerar y analizar brevemente
las distintas a´reas a estudiar y las aportaciones hechas a cada una de ellas.
Al tratarse de un proyecto de ingenier´ıa, obviamente la economı´a tiene una importancia
fundamental en el desarrollo del mismo. El que el combustible utilizado sea una combinacio´n
entre combustible fo´sil y renovable genera unos beneficios medioambientales. Finalmente, se
van a comentar los beneficios sociales que puede implicar un proyecto de este tipo.
Como se ha comentado en el apartado anterior, una de las grandes ventajas del sistema
mixto, es que las dos fuentes de energ´ıa mencionadas son econo´micamente rentables. En
un district heating, donde hay que calentar grandes cantidades de agua, la cantidad de
energ´ıa requerida es muy considerable, por lo que un pequen˜o ahorro en el precio del mismo,
repercute enormemente en la economı´a. Hay que tener en cuenta tambie´n, que el precio de
los equipos utilizados, en especial las calderas de biomasa, tienen un coste inicial superior a
unas calderas de un combustible ma´s convencional, lo que supone una alta inversio´n inicial.
Con todo esto, hay que analizar, como se vera´ ma´s adelante, con la inversio´n inicial si resulta
rentable el proyecto y cua´nto se tardara´ en amortizarlo.
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es el impacto medioambiental. Uno de
los principales motivos de utilizar un combustible alternativo a los fo´siles es la reduccio´n de
la contaminacio´n producida por los mismos.
La biomasa es un tipo de energ´ıa con unas emisiones directas muy bajas de CO2, por lo que
resulta interesante para la reduccio´n de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el
punto 5.3 se analiza con mayor detalle las emisiones de este tipo de energ´ıa.
El gas natural por su parte, es un tipo de energ´ıa de origen fo´sil, pero resulta ma´s ecolo´gica en
cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero que otros tipos de combustibles. El carbo´n
es la ma´s contaminante de las fuentes, pero al no utilizarse para sistemas de calefaccio´n se
comparara´ u´nicamente con aquellas fuentes que s´ı son utilizadas con este fin, como el gaso´leo,
los GLP (Gas Licuado del Petro´leo) o la electricidad. Segu´n diferentes estudios hechos a nivel
europeo, el gas natural produce un 20 % menos de emisiones que el gaso´leo [1], igualando a los
GLP. El estudio muestra tambie´n que las emisiones ele´ctricas son notablemente superiores
al GLP en Europa oriental y considerablemente inferiores en Europa occidental [1]. Por lo
tanto, con unas huella de CO2 relativamente baja y unido eso a un gran rendimiento de las
calderas, el gas natural se convierte en un excelente combustible para la calefaccio´n.
Al ser un proyecto de ingenier´ıa dentro del a´mbito de la calefaccio´n y agua caliente para el
hogar, se ve afectado al confort y la calidad de vida de las personas, por lo que se puede
hablar de beneficios sociales. Todos estos sistemas implican una notable mejora en la calidad
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de vida, volviendose indispensables en algunas zonas donde la climatolog´ıa es adversa. Hay
que tener en cuenta, que una mejora econo´mica y ambiental, revierte tambie´n en el a´mbito
social.
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5.ESTADO DEL ARTE
El objetivo del proyecto es el de calefactar un conjunto de hogares, mediante un sistema
denominado como District Heating. Este sistema consiste en una calefaccio´n central, pero
con la particularidad de que no es u´nicamente para un edificio, si no para todo un barrio, de
ah´ı es te´rmino” District”. Por lo tanto, un District Heating consta de una sala de calderas
centralizada, en la que, mediante un conjunto de calderas se le aporta calor al agua, que
sera´ enviada a cada una de las viviendas mediante una impulsio´n. De esta forma, el agua
calentada en la sala de calderas, es utilizada tanto para calefaccio´n como para el uso de ACS.
Hay diferentes variantes de District Heating, ya sea segu´n el tipo de combustible, el tipo de
bombeo, el nu´mero de tuber´ıas en distribucio´n etc. Segu´n el tipo de combustible, puede ser
un sistema mixto como el que se ha comentado anteriormente; mixto entre energ´ıa solar y
un combustible fo´sil; o simplemente con una u´nica fuente de energ´ıa, ya sea fo´sil o renovable.
Segu´n la u´ltima normativa, en los edificios nuevos y rehabilitaciones, una parte de la energ´ıa
debe obtenerse de una fuente de energ´ıa renovable, por lo que los alimentados u´nicamente
con energ´ıa fo´sil no pueden hacerse hoy en d´ıa, siendo cierto que tampoco es de obligatorio
cumplimiento quitar los sistemas que ya existen.
Segu´n el tipo de bombeo puede ser de caudal fijo o variable, dependiendo del tipo de bombas
instaladas. En el caso de caudal fijo, la bomba tiene dos posiciones, activada o no activada,
en el segundo caso, sin embargo se puede variar la velocidad de la bomba, consiguiendo as´ı
diferentes caudales. De esta forma, las bombas de caudal variable tienen un mayor rango de
trabajo, lo que puede suponer una ventaja en un proyecto en el que la demanda de agua
fluctu´a.
En cuanto al nu´mero de tuber´ıas para la red de distribucio´n, hay tanto de tres tubos como
cuatro tubos, como se explicara´ ma´s en detalle en el punto 6.
Al ser un sistema de calefaccio´n, se encuentra dentro del sector energe´tico. Para entender el
proyecto en su totalidad, es interesante analizar en primer lugar el estado energe´tico tanto
a nivel nacional como global. Para ello se van a analizar la demanda energe´tica y el tipo
de fuentes energe´ticas utilizadas, siendo estas una combinacio´n entre renovables y te´rmicas
para el caso que nos ocupa.
La energ´ıa se ha vuelto imprescindible en la sociedad moderna. Ya sea para transporte, ali-
mentacio´n, entretenimiento, transporte o para el hogar, el uso de la energ´ıa, ya sea directa
o indirectamente se ha vuelto vital. Esta dependencia energe´tica ha ido aumentando desde
la revolucio´n industrial, alcanzando su pico en la actualidad. Segun informes de la Agencia
Internacional de la Energ´ıa, la Comisio´n Europea o el Departamento de Energe´tica de Es-
tados Unidos, la demanda energe´tica continu´a aumentando, siendo la fuente energe´tica ma´s
utilizada los combustibles fo´siles. Esta situacio´n plantea el problema de que en un mundo
donde el nu´mero de habitantes sigue aumentando y los recursos son limitados, si se podra´
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mantener el equilibrio entre lo producido y la demanda.
Para poder entender la situacio´n energe´tica tanto a nivel global como nacional, en primer
lugar hay que analizar cual ha sido la evolucio´n del consumo de energ´ıa hasta la fecha y que
previsio´n futura hay. Despue´s, se analizara´ el consumo de las diferentes fuentes de energ´ıa
primarias y el papel que juega cada una de ellas, profundizando mas en las fuentes primarias
que nos ocupan para este proyecto en concreto.
5.1 EVOLUCIO´N DEL CONSUMO ENERGE´TICO
En primer lugar hay que definir tres conceptos ba´cicos asociados al consumo de energ´ıa:
energ´ıa primaria, energ´ıa final y energ´ıa u´til. La energ´ıa primaria es la energ´ıa que se con-
sigue de la naturaleza, la fuente de energ´ıa, como por ejemplo el gas natural. La energ´ıa
final es la energ´ıa adaptada para consumo, es decir, la obtenida despue´s de manipular la
fuente primaria, por ejemplo: la electricidad obtenida en una central, quemando gas como
combustible. Finalmente la energ´ıa u´til es la energ´ıa que se utiliza en el destino, por ejemplo:
el calor obtenido en la cocina de una vivienda usando electricidad. Por lo tanto, la energ´ıa
potencial de los recursos ser´ıa la primaria, la medicio´n del punto de consumo, la final y la
aprovechada, la u´til.
Por lo tanto, el consumo de energ´ıa es el gasto que se hace de las fuentes primarias, que
puede ser medido tanto como energ´ıa primaria, como final.
Para analizar la evolucio´n que ha tenido el consumo de energ´ıa a nivel mundial, se va a
dividir en dos etapas: 1800-2000 y 2000-2018, figura 1. El intere´s de dividirlo en dos etapas
es diferenciar la era de cambio desde la revolucio´n industrial, hasta la situacio´n actual.
Figura 1: Consumo energe´tico mundial entre 1800 - 2000
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La figura anterior muestra el consumo de la energ´ıa primaria desde 1800 hasta el an˜o 2000.
Como se ha comentado, la revolucio´n industrial ocurrio´ a mediados del sigo XIX, y como
se aprecia en el gra´fico, hasta el momento la u´nica fuente de energ´ıa era el biocombustible.
La madera y el carbo´n de origen vegetal eran los materiales ma´s utilizados como fuente de
calor hasta la instauracio´n en la industria de la ma´quina de vapor de James Watt (creada en
1765), que requer´ıa de un combustible con una mayor potencia calor´ıfica. El carbo´n mineral
es un combustible con una gran potencia calor´ıfica y que se pod´ıa encontrar en abundancia
en los montes de Europa, donde estaba ocurriendo la revolucio´n industrial, por lo que se
convirtio´ en el combustible ido´neo y por lo tanto el ma´s utilizado hasta la segunda mitad
del siglo XX.
En el an˜o 1886 Nikolaus Otto patento´ el motor de combustio´n interna en cuatro tiempos. Es-
te tipo de motores requer´ıa de otro tipo de combustible, por lo que los derivados del petro´leo
irrumpieron en el mercado a finales del siglo XIX y principios XX. Pero el fuel-oil se corona
como el combustible ma´s utilizado, manteniendose as´ı au´n hoy en d´ıa, cuando Ford saca al
mercado el famoso modelo ”T”, normalizando as´ı el uso de los primeros automoviles.
Como se aprecia en la tabla 1, la produccio´n de petro´leo aumento´ dra´sticamente en la e´po-
ca comentada, convirtiendose en unos pocos an˜os un combustible indispensable, sobre todo
para el transporte.
Cuadro 1: Produccio´n de crudo en EEUU a finales del sigo XIX
En cuanto al gas natural, no se desarrolla la tecnolog´ıa para poder transportarlo a distancias
de cierta longitud, mas de 100 km, hasta finales del siglo XX. De esta forma, su desarrollo
es ma´s tard´ıo que el del petro´leo, empezando a construirse los primeros gaseoductos en 1927
en Estados Unidos. Hoy en d´ıa, junto con el petro´leo es el combustible fo´sil ma´s utilizado,
tanto para la generacio´n de electricidad, como para el uso dome´stico.
En el campo de la energ´ıa nuclear se hicieron grandes descubrimientos durante la segunda
guerra mundial, pero no ser´ıa hasta 1956 que se inauguro´ la primera central nuclear en Ingla-
terra. A partir de ah´ı las centrales nucleares empezaron a proliferar, volviendose una parte
importante de la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica.
Finalmente, esta´n las energ´ıas renovables, entre las que se incluira´ la hidra´ulica, y de las que
se hablara´ ma´s adelante, ya que empiezan a cobrar importancia a finales del siglo XX.
La etapa que comprende entre el an˜o 2000 y la actualidad (2019), se caracteriza por el pre-
dominio de los combustibles fo´siles. Como se ha visto anteriormente, la demanda energe´tica
ha ido en aumento, y la fuente de energ´ıa primaria ma´s utilizada ha sido la fo´sil, siendo el
carbo´n, el fuel-oil, y el gas natural, las fuentes primarias que abastecenen el 80,04 % de la
demanda de energ´ıa mundial, segu´n la Agencia Internacional de la Energ´ıa. Lo que diferencia
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Figura 2: Consumo energe´tico mundial entre 2000 - 2018
esta etapa de la anterior, es por un lado la aparicio´n de nuevas fuentes de energ´ıa, como las
renovables, y la estabilizacio´n de la demanda total de energ´ıa a nivel mundial. Dicho de otra
forma, el consumo total mundial no se incrementa tan bruscamente y surgen nuevas fuentes
primarias de energ´ıa, que contaminan menos el medio ambiente.
Desde mediados del siglo XX empezaron a surgir teor´ıas sobre los efectos de la contamina-
cio´n en la atmosfera, debido al uso masivo de recursos naturales, dando lugar as´ı a efectos
como el Cambio clima´tico. A finales del siglo XX esto ya era una realidad, por lo quese
vio´ la necesidad reducir el consumo de recursos y buscar fuentes de energ´ıa alternativas.
As´ı comenzaron las nuevas pol´ıticas para impulsar el desarrollo de las energ´ıas renovables
y por ello se han desarrollado tanto en los u´ltimos an˜os este tipo de tecnolog´ıas, y como se
explicara´ mas adelante, esta´ tendencia ira´ en aumento.
A nivel nacional, la situacio´n energe´tica hasta finales del siglo XX se asemeja mucho al es-
tado energe´tico global, comentado anteriormente, por lo que carece de intere´s el analizarlo.
En los u´ltimos an˜os tambie´n se asemeja bastante al estado global, pero resulta interesante
analizarlo brevemente, para tener una idea de los nu´meros entre los que se mueve.
En la figura 3, se observa el consumo total de energ´ıa primaria en Espan˜a, en la que se
aprecia que la tendencia sigue al alza hasta el an˜o 2005 mayormente, en la que se estabiliza
e incluso empieza a descender. En el gra´fico so´lo esta´n los datos hasta el an˜o 2012, pero aun
as´ı se sabe que el gasto en 2016 fue de 123,484 ktep, un 0,2 % mas que en 2015, [2], por lo
que sabemos que la tendencia es mantenerse estable, no va reduciendose tan bruscamente
como aparenta en el gra´fico.
Es interesante comentar, que el incremento porcentual de energ´ıa primaria es inferior al de
energ´ıa final [2], lo que demuestra la mejora de eficiencia del sistema an˜o a an˜o.
La energ´ıa en Espan˜a por fuentes se analizara´ en el punto 5.3 detalladamente.
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Figura 3: Consumo energe´tico en Espan˜a entre 2000 - 2018
5.2 PREVISIO´N DE LA EVOLUCIO´N DEL CONSU-
MO ENERGE´TICO
Una vez analizada la evolucio´n del consumo de energ´ıa a lo largo de la historia, queda
intentar preveer la evolucio´n de la misma. Para ello, se van a estudiar dos escenarios diferentes
[3]: El escenario de nuevas pol´ıticas (New Policies Scenario, NPS) y El escenario de desarrollo
sostenible (Sustainable Development Scenario, SDS).
La primera situacio´n ser´ıa la ma´s realista, en la que se evalu´an las pol´ıticas energe´ticas
actuales y se implementan dependiendo de la situacio´n actual. En el segundo caso, se toman
las medidas necesarias para llegar a los objetivos fijados internacionalmente para parar el
cambio clima´tico. Es decir, en la primera se matienen y mejoran las pol´ıticas energe´ticas
actuales y se ve que resultados se consiguen y en la segunda se cambian las politicas que
sean necesarias para llegar a los objetivos fijados para evitar el cambio clima´tico.
En la figura 4 se grafica el escenario NPS. Como se puede ver, la tendencia que sigue es
la que se llevaba hasta el momento. La demanda de energ´ıa primaria sigue en aumento, y
mientras que la demanda de energ´ıas fo´siles se mantiene constante (excepto el gas natural
que aumenta), las energ´ıas renovables aumentan considerablemente, ya que es la tendencia
que se ha estado llevando en los u´ltimos an˜os.
En la figura 5 aparece el escenario SDS. En este caso, destaca la disminucio´n del uso de
energ´ıa fo´sil, siendo el carbo´n el sector que ma´s disminuye con diferencia, ya que es este el ma´s
contaminante. Obviamente las energ´ıas renovables tienen un papel mucho ma´s importante
que en el caso anterior, ayudadas por las nuevas pol´ıticas. Finalmente, cabe destacar que el
consumo total se reduce o por lo menos estabiliza, lo que supone dos cosas. Por un lado la
mejora de la eficiencia energe´tica, que con la misma energ´ıa primaria consigue una cantidad
de energ´ıa final mayor y por otro lado la concienciacio´n para el uso de menor cantidad de
energ´ıa por la sociedad.
Por lo tanto, en el primer supuesto, se mantiene la tendencia de los u´ltimos an˜os, pudiendo
llegar a ser insostenible en un fututo pro´ximo. Sin embargo, en el segundo supuesto, se
consigue estabilizar y mantener la situacio´n, aunque se trate de un caso con una viabilidad
ma´s complicada.
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Figura 4: New Policies Scenario, NPS
Figura 5: Sustainable Development Scenario, SDS
5.3 CONSUMO ENERGE´TICO POR FUENTES
Aunque anteriormente ya se ha comentado brevemente, en este apartado se va a anali-
zar el consumo de energ´ıa primaria por fuentes en la actualidad, tanto a nivel global como
nacional.
Como se aprecia en la figura 6, el tipo de energ´ıa primaria mas consumida es la fo´sil, supo-
niendo mas de un 80 % del total. De estas, es interesante comentar que la mayor´ıa de este
porcentaje se gasta en el transporte, los derivados del fuel en su mayor´ıa, ya sea en grandes
barcos o veh´ıculos. Son muy convenientes para el transporte porque tienen un gran poder
calor´ıfico por peso, lo que les da gran autonomı´a. En los pa´ıses ma´s desarrollados, el gas
natural ha incrementado su importancia, debido a que la red de distribucio´n ha mejorado
mucho, convirtiendose as´ı en un metodo idoneo para el uso dome´stico, as´ı como para las cen-
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Figura 6: Energ´ıa primaria mundial por fuen-
tes
Figura 7: Consumo energ´ıa primaria mundial
para la generacio´n de electricidad
trales de ciclo combinado que han aumentado en los u´ltimos an˜os. La aparicio´n del fracking
tambie´n ha jugado un papel importante, abaratando costes del mismo y pudiendo acceder
a suministros antes inalcanzables. En los pa´ıses ma´s desarrollados ha disminuido el uso del
carbo´n, que se ha visto sustituido por el gas natural en su mayor´ıa. Las centrales de carbo´n,
que eran muy contaminantes se han visto reducidas, lo que ha llevado al cierre de muchas
minas en Europa. Sin embargo, en los pa´ıses menos desarrollados el carbo´n au´n tiene una
gran importancia.
El resto de fuentes de energ´ıa tienen un papel menor en el consumo global, pero cobran ma-
yor importancia si se analiza el porcentaje de esta energ´ıa que se utiliza para la generacio´n
de electricidad, figura 7.
La energ´ıa nuclear es usada fundamentalmente para la generacio´n de electricidad, y juega
un papel muy importante, ya que las centrales nucleares trabajan 24h al d´ıa, parando u´ni-
camente algunas horas al an˜o para limpieza y revisio´n. Este hecho hace que mas del 10 %
de la electricidad total la generen estas centrales, aunque hay pa´ıses como Francia que se
abastecen casi en su totalidad de la misma.
Las pol´ıticas actuales, promueven las energ´ıas renovables, para la generacio´n de electricidad,
subiendo sus precios en las subastas de las mismas. Dicho de otra manera, cuando la electrici-
dad se vende se empieza comprando en primer lugar la electricidad de las centrales nucleares,
ya que estas no pueden parar y arrancar constantemente. A continuacio´n, entran en juego
las renovables, que al tener ayudas econo´micas, tienen precios ma´s baratos, y posteriormente
se encuentra el resto. Las centrales hidra´ulicas y las de ciclo combinado tienen la ventaja de
poder parar y arrancar fa´cilmente, por lo que se usan para entrar en las puntas de consumo
mayormente. Esto quiere decir que las nucleares y renovables tienen mayor inflluencia en la
generacio´n de electricidad que el resto, aunque haya una potencia menor instalada, de ah´ı
su mayor porcentaje en la figura 7 que en la 6.
En Espan˜a la situacio´n es parecida a la comentada anteriormente, figuras 8 y 9. La energ´ıa
nuclear cobra gran importancia, a pesar de que la potencia instalada no es demasiada. Las
energ´ıas renovables suponen mas de un 30 % de la energ´ıa consumida para generar electrici-
dad, siendo la eo´lica y la hidra´ulica las que mayor impacto tienen con diferencia. En concreto
la eo´lica ha tenido un gran desarrollo en los u´ltimos an˜os en toda la peninsula, debido a la
adecuacio´n geogra´fica y las pol´ıticas que han implementado su uso.
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Figura 8: Energ´ıa primaria en Espan˜a por
fuentes
Figura 9: Consumo energ´ıa primaria en Es-
pan˜a para la generacio´n de electricidad
La parte que queda en la generacio´n de electricidad la completan mayoritariamente las cen-
trales de carbo´n y ciclo combinado, estando las primeras en decadencia y las segundas en
auge.
Por lo tanto, se puede decir que el consumo de energ´ıa primaria es algo inevitable en la
sociedad moderna. Como se ha visto, tanto a nivel nacional como global, la tendencia en los
u´ltimos an˜os ha sido hacia las energ´ıas renovables. El uso de las mismas se ha implementado
mayoritariamente para la generacio´n de electricidad, estando menos desarrolladas en otros
a´mbitos. De todas formas, los combustibles fo´siles siguen siendo la mayor fuente de energ´ıa
primaria, aunque se ha disminuido su contribucio´n a la generacio´n de electricidad, para el
transporte siguen siendo los ma´s utilizados. En la u´ltima decada han empezado a aparecer
motores ele´ctricos e h´ıbridos, que se supone sera´n el futuro de la automocio´n, lo que podr´ıa
ayudar a cambiar el esquema actual de consumo de energ´ıa primaria.
En cuanto al futuro, aunque parece incierto por el momento, las energ´ıas renovables aumen-
tara´n y las fo´siles estabilizara´n o disminuira´n, dependiendo de las estimaciones mas positivas
o negativas que se tengan en cuenta.
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6. ANA´LISIS DE ALTERNATIVAS
Lo que se propone en el proyecto es un sistema combinado entre biomasa y gas para
abastecer de calefaccio´n y ACS todo un barrio. Anteriormente los edificios ten´ıan calderas
de gasoil o de gas natural, por lo que se sustituira´n las mismas para implantar el nuevo sis-
tema. Para justificar la eleccio´n de las fuentes de energ´ıa hecha, se va a analizar brevemente
el resto de energ´ıas que podr´ıan haber sido utilizadas.
A continuacio´n se va a enumerar las diferentes opciones para estudiar las ventajas y desventa-
jas que ofrece cada una de ellas. Cabe comentar que se podr´ıa analizar el sistema alimentado
con gasoil, pero al ser el sistema que se quer´ıa eliminar, no requiere de un ana´lisis.
Los sistemas barajados han sido: Biomasa, solar te´rmica, aerotermia y geotermia.
BIOMASA
La biomasa es la mater´ıa orga´nica tanto de origen vegetal como animal que se utiliza como
combustible. Es junto con el gas natural el combustible utilizado para el desarrollo de este
proyecto, por lo que a continuacio´n se va a explicar algunas caracter´ısticas de la biomasa.
Se considera una energ´ıa renovable, ya que se se regenera en la naturaleza. Ya sea de aprove-
chamiento de origen natural, residual de actividades humanas o de cultivos exclus´ıvos para
su uso como combustible, es un recurso que se gasta y genera c´ıclicamente, siendo as´ı reno-
vable.
Otra de las grandes ventajas que presenta respecto a los combustibles fo´siles es la menor can-
tidad de emisiones. Las emisiones de productos como el CO, los NOX o el HC son menores,
pero lo que de verdad es destacable es la huella de CO2. La huella de CO2 de la biomasa se
considera neutra. En realidad, al quemar el combustible, el CO2 se esparce a la atmosfera,
junto con los productos antes mencionados, pero se considera que el balanc total del mismo
es neutro. Esto es debido a que la biomasa es en su mayor´ıa de origen vegetal, y los a´rboles
reducen el CO2 de la atmosfera para convertirlo en O2, reduciendo as´ı su concentracio´n en
la atmosfera. Teniendo en cuenta que el CO2 absorbido es el que se emite en la combustio´n,
con todo el ciclo de vida se dice que las emisiones de CO2 de la biomasa son neutras.
El precio de la biomasa, en relacio´n a su poder calor´ıfico, resulta econo´mico, apartado 3.
Y no so´lo resulta econo´mico, si no que adema´s el precio se mantiene estable en los u´ltimos
an˜os. Por ejemplo el precio del Pellet certificado A1 en 2015 era de 196,59 e/t, siendo en
2018 de 192,57 e/t [8]. Comparando con otras fuentes de energ´ıa que han tenido un aumento
considerable, se puede considerar una gran ventaja econo´mica a futuro.
Por otro lado, las insatalaciones de calor de biomasa presentan el inconveniente de que ne-
cesitan de grandes espacios, por los tanques de inercia, los silos o las propias calderas. Esto
repercute econo´micamente, ya que la inversio´n inicial es superior a una sala de calderas con-
vencional para sistemas como el que se trata en el proyecto. Es cierto tambie´n que en los
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u´ltimos an˜os, se ha extendido el uso de calderas individuales para las viviendas, con taman˜os
asequibles y unos grandes rendimientos te´rmicos. La mejora de los rendimientos te´rmicos es
mayormente debido al uso de las calderas de condensacio´n, que permite conseguir rendimien-
tos superiores al 100 % en el aprovechamiento del combustible.
Por u´ltimo cabe comentar que los equipos requieren de cierto mantenimiento, sobre todo
debido a la creacio´n de cenizas en la combustio´n, que es conveniente controlar y limpiar.
ENERGI´A SOLAR TE´RMICA
La energ´ıa solar te´rmica es el aprovechamiento de la energ´ıa que irradia el sol para el calen-
tamiento de agua, no entra en este a´mbito la generacio´n de electricidad.
Al igual que la biomasa, se trata de un tipo de energ´ıa renovable, ya que aprovecha la energ´ıa
producida por el sol.
Adema´s de ser renovable, tiene la gran ventaja de que es una energ´ıa limpia. No se emiten
gases a la atmosfera, ya que no hay una combustio´n, por lo que resulta poco contaminante.
Sus emisiones de CO2 directas son nulas, como se ha explicado anteriormente, pero de todas
formas, es cierto que los materiales utilizados si que suponen una huella de CO2 indirecta.
Ya sea en el proceso de crear los materiales o en el transporte CO2 es emitido a la atmosfera,
por eso se dice que no tiene una huella de CO2 directa, pero s´ı de manera indirecta, al igual
que ocurre con la biomasa.
Es cierto tambie´n que este tipo de sistemas, por ejemplo unas placas solares como medio de
apoyo de calentamiento de ACS para una vivienda, necesitan de una inversio´n inicial mayor
que la de un sistema de combustio´n convencional. Por lo tanto, necesitan de un estudio
previo, teniendo en cuenta la vida u´til de este tipo de sistemas (unos 25 an˜os), el mante-
nimiento del mismo, la radiacio´n de la zona en la que se va a instalar y por lo tanto si es
posible amortizarlo o no.
Te´cnicamente tambie´n presenta ciertos inconvenientes. En primer lugar esta´ la dependencia
del sol, ya que la necesidad de ACS no puede depender exclusivamente de que en ese mo-
mento haya sol o no. Por eso, para evitar esas intermitencias, estos sistemas suelen tener
unas calderas con otro tipo de combustibles como fuente, fo´siles generalmente, que sirven de
apoyo. Otro problema es que los paneles de captacio´n deben de estar en un lugar donde no
haya ningu´n otro obsta´culo entre el panel y los rayos de sol, pudiendo ser en algunos casos
problema´tico. Finalmente, esta´ el hecho de que requieren de cierta cantidad de espacio.
AEROTERMIA
La aerotermia consiste en el aprovechamiento de la energ´ıa te´rmica contenida en el aire,
mediante un ciclo termodina´mico.
Al estar el aire renovandose continuamente, se considera una energ´ıa renovable, aunque es
cierto que para el uso de los compresores, se necesita de un trabajo que lo produce la elec-
tricidad. La proporcio´n de energ´ıa requerida de la red es de alrededor del 30 %.
Se obtienen unos rendimientos muy altos en cuanto al aprovechamiento energe´tico. Los COP
oscilan entre 2,5 y 3,5, pudiendo llegar en algunos casos hasta 4,5, lo que supone que para
un aporte de electricidad de 1 kWh, se consiguen 4,5 kWh de energ´ıa te´rmica. Por eso, este
tipo de sistemas, como las bombas de calor, se esta´n utilizandose mucho en los u´ltimos an˜os.
Las emisiones de gases y CO2 directas una vez ma´s son nulas, porque no hay combustio´n.
Sin embargo, las emisiones indirectas en este caso son mayores que en los casos anteriores, ya
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que aparte de la huella de CO2 de los materiales, hay que tener en cuenta la huella de CO2
de la electricidad consumida. Por lo tanto, es un sistema renovable y limpio, pero menos que
los mencionados anteriormente.
La base de este sistema es la diferencia de temperatura entre el gas presurizado interior y el
aire exterior, por lo que si la temperatura exterior es muy fr´ıa, el COP bajara´ dra´sticamente,
reduciendo el rendimiento del sistema.
Estos sistemas presentan grandes ventajas en equipos individuales, sobre todo por la faci-
lidad de inversio´n del sistema, lo que les permite trabajar tanto para calentar como para
enfriar. Sin embargo, para proyectos grandes no son sistemas tan adecuados.
GEOTERMIA
La geotermia consiste en el aprovechamiento de la energ´ıa de la tierra, de manera analoga a
la aerotermia.
La base del sistema es la misma que en la aerotermia, pero en este caso se aprovecha el calor
de la tierra que se encuentra en el subsuelo. Los COP en este tipo de sistemas se encuentran
entre 4 y 5, lo que suponen unos rendimientos incluso mayores que los de la aerotermia.
Otra de las grandes ventajas es que no depende tanto de las condiciones clima´ticas externas,
ya que en el subsuelo, a partir de cierta distancia, la temperatura se mantiene pra´cticamente
constante durante todo el an˜o.
Nuevamente, se considera una energ´ıa renovable y l´ımpia. No hay emisiones de gases y la
huella de CO2 depende exclusivamente de los materiales utilizados, el transporte y el la
electricidad consumida.
A priori es la que mejor rendimientos obtiene y menos desventajas puede suponer, pero tiene
la gran desventaja de que supone un gran gasto econo´mico. Al ser un sistema subterra´neo,
los costes de instalacio´n y material aumentan mucho, por ello no es un sistema muy utilizado,
aunque es cierto que ha aumentado su uso sobre todo en ciertas zonas del norte de Europa.
En los cuadros 10, 11, 12 y 13 se presentan las ventajas y desventajas de las energ´ıas ante-
riormente citadas esquema´ticamente.
Figura 10: Ventajas y desventajas de la biomasa
Todas ellas son energ´ıas renovables, por lo que resultan muy interesantes , pero para este
caso en concreto la biomasa es la que presenta mayores ventajas. En la zona donde se estudia
el proyecto, la radiacio´n solar, es bastante limitada, por lo que un sistema as´ı puede no ser el
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Figura 11: Ventajas y desventajas de la energ´ıa solar
Figura 12: Ventajas y desventajas de la aerotermia
Figura 13: Ventajas y desventajas de la geotermia
ma´s adecuado. El principal problema de geotermia, es que supone una instalacio´n compleja
y costosa, por lo que no es tan facil rentabilizarla. Por ello, esta alternativa se suele utilizar
cuando se combinan calefaccio´n y refrigeracio´n, debido a la estabilidad del punto de refe-
rencia de la temperatura que ofrece y para la amortizacio´n del sistema. Tanto la aerotermia
como la biomasa son sistemas muy viables, pero la biomasa resulta ma´s interesante para este
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caso en concreto, ya que tiene la ventaja de que funciona mejor para demandas grandes. No
es un sistema que deba arrancar y parar continuamente, debido a las grandes inercias de sus
depo´sitos, por lo que funciona bien con grandes potencias. Sumandole a eso la hibridacio´n
con el gas natural, para recoger las puntas de demanda y los pequen˜os gastos, se convierte
en un sistema con un gran rendimiento, ideal para el proyecto a estudiar.
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7.ANA´LISIS DE RIESGOS
En el ana´lisis de riesgos se va a estudiar todos los posibles riesgos que puedan ser una
amenaza para el proyecto o que puedan afectarle al mismo.
Los posibles riesgos ma´s obvios son los riesgos econo´micos, medioambientales, de seguridad,
sociales y pol´ıticos.
Los riesgos econo´micos son aquellos que pueden presentar un problema a la hora de la reali-
zacio´n del proyecto o a la hora de la amortizarlo. Una vez realizado y aceptado el presupuesto
inicial, siempre hay una serie de riesgos que pueden hacer que el proyecto suponga una pe´rdi-
da para la empresa que lo lleva a cabo. Estos riesgos pueden minimizarse con un estudio
previo, pero siempre hay factores que no se pueden tener en cuenta, como puede ser la ines-
tabilidad en los terrenos, condiciones climatolo´gicas adversas u otros factores. Por otro lado,
puede ocurrir que el precio de los combustibles, mantenimiento u otros factores aumente los
costes sustantivamente, complicando as´ı la amortizacio´n de la obra.
Los riesgos medioambientales son todos aquellos derivados del sistema en s´ı. Posibles fugas
de combustible, tratamiento de aceite de las bombas, tratamiento de las cenizas y gases de
las emisiones, etc. Debe tenerse en cuenta todos los posibles riesgos ecolo´gicos.
La seguridad es una de las partes ma´s importantes a tener en cuenta en cualquier obra de
estas dimensiones. Un proyecto de este calibre entran˜a una serie de riesgos para la salud,
que habra´ que tener en cuenta en un plan de prevencio´n de riesgos. Accidentes laborales,
posibles accidentes con materias peligrosas, condiciones meteorolo´gicas adversas... todo este
tipo de riesgos son los que se deben prever y analizar en el plan de prevencio´n, para as´ı
intentar reducir sus consecuencias.
Siempre existen una serie de riesgos sociales. Pueden ser problemas con el vecindario a la
hora de hacer el montaje, quejas por el impacto acu´stico elevado etc. Por ello, una vez mas,
antes de empezar con la obra, se debe hacer un breve estudio de los posibles impactos sociales
en la vecindad, para intentar minimizar el impacto.
Finalmente, esta´n los riesgos pol´ıticos, que son todas aquellas amenazas burocra´ticas. En
esta a´rea se encuentran problemas como, la necesidad de algu´n tipo de licencia, el cambio
de alguna ley que afecte al tipo de energ´ıa utilizado, normativa nueva en el tema a tratar
etc. En este caso hay que intentar estar asesorado de la nueva normativa que salga.
Cualquiera de los riesgos anteriores pueden llegar a paralizar la obra, suponiendo un gran
perjuicio tanto para los instaladores como para los beneficiarios, por ello, hay que conside-
rarlos seriamente antes de el inicio del proyecto.
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8.METODOLOGI´A
8.1 DESCRIPCIO´N DE TAREAS Y PROCEDIMIEN-
TOS
8.1.1 DESCRIPCIO´N DEL DISEN˜O
Como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo del proyecto es el disen˜o de un
sistema de calefaccio´n central, dividido en cuatro grandes apartados: Disen˜o de la central de
generacio´n, disen˜o del enganche en la vivienda, disen˜o de la red de distribucio´n y dimensio-
namiento de los equipos.
DISEN˜O DE LA CENTRAL DE GENERACIO´N
El primer apartado tiene como objetivo dimensionar la demanda de energ´ıa requerida por el
vecindario en cuanto a calefaccio´n y ACS.
En la primera del disen˜o de la central, se va a definir la potencia necesaria para cubrir la
demanda de calefaccio´n. Para ello, se van a definir las caracter´ısticas constructivas de las
viviendas, es decir, los requerimientos de disen˜o y las propiedades de los materiales que com-
ponen la vivienda. Una vez definidos las caracter´ısticas, se procede al ca´lculo de la demanda
de energ´ıa, denominado como ca´lculo de carga.
El ca´lculo de la demanda total se consigue mediante la suma total de las pe´rdidas o ganancias
de los siguientes factores:
- Pe´rdidas de calor por transmisio´n
- Pe´rdidas de calor por infiltracio´n de aire
- Aportaciones internas de calor
- Aportaciones por radiacio´n
El total obtenido de la suma de todos los factores anteriores es la demanda de energ´ıa que
debe suministrar la central de generacio´n para calefaccio´n, es decir, la energ´ıa requerida.
Por otra parte se calcula la demanda de ACS, calculando estad´ısticamente la demanda de
energ´ıa para un periodo concreto de tiempo, como se explica detalladamente en el apartado
9.1.2. Con la demanda de energ´ıa requerida por el sistema para ACS, se decide la relacio´n
o´ptima entre la potencia instanta´nea de la caldera y el volumen de los acumuladores, para
poder cubrir la demanda ma´xima pero sin sobredimensionar el sistema.
Finalmente, sumando la potencia obtenida de la carga de la calefaccio´n y la potencia ins-
tanta´nea del ACS, se obtiene la potencia requerida total, con lo que se pueden dimensionar
las calderas.
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DISEN˜O DEL ENGANCHE EN LA VIVIENDA
Este segundo apartado tiene como objetivo definir y dimensionar la parte del sistema de dis-
tribucio´n que ocurre entre la acometida del bloque y el consumo final, es decir, las viviendas.
El sistema va a constar de dos sistemas paralelos, uno para la calefaccio´n y otro para el ACS,
por lo que hay que dimensionar cada uno de ellos por separado.
Para dimensionar la distribucio´n en el bloque de la calefaccio´n, se van a definir en primer
lugar el disen˜o del sistema y los requisitos que debe cumplir el mismo. Una vez establecidos
los requisitos, y teniendo en cuenta la necesidad de calor obtenida en el apartado de disen˜o
de la central de generacio´n, se calculan los caudales que circulan por cada una de las tuber´ıas
y por lo tanto los dia´metros de cada una de ellas.
Con los caudales y dia´metros, y sabiendo los elementos que posee el sistema, se calculan las
pe´rdidas de carga, que posteriormente debera´n vencer las bombas.
Se calculan tambiee´n las pe´rdidas de calor de las tuber´ıas y los aislamientos de las mismas.
Para el ACS el me´todo los pasos a seguir son los mismos, solo que con algunas variaciones
en los ca´lculos, debidos ba´sicamente al ca´lculo estad´ıstico de los caudales que pasan a traves
de las tuber´ıas y el disen˜o de la red de recirculacio´n.
DISEN˜O DE LA RED DE DISTRIBUCIO´N
Finalmente, se disen˜a la red de distribucio´n, que es el conjunto de elementos que transporta
el agua desde las calderas hasta la acometida de cada bloque.
Para realizar este proceso, se definen primero los requerimientos y el disen˜o del sistema, para
despue´s realizar los ca´lculos.
Para este proceso, se ha elegido un programa espec´ıfico, EPANET, para los ca´lculos hidra´uli-
cos debido a la complejidad de los mismos, que se explica ma´s detalladamente en el apartado
8.1.2.
DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
Con los requisitos obtenidos en los apartados obtenidos y el sistema ya disen˜ado, se definen
los equipos que componen el sistema.
8.1.2 DESCRIPCIO´N DEL SOFTWARE DE SIMULACIO´N. EPANET
Como ya se ha comentado se utiliza un software para el ca´lculo de la red de distribucio´n,
por lo tanto se va a explicar a continuacio´n brevemente su manera de funcionar y su modo
de uso.
EPANET es un programa de software libre desarrollado por la EPA (Agencia de Proteccio´n
Ambiental de los Estados Unidos), orientado al ana´lisis del comportamiento de los sistemas
de distribucio´n de agua. Sirve por lo tanto, para realizar simulaciones del comportamiento
hidra´ulico y de la calidad del agua del sistema a estudiar. En concreto, el manual define
EPANET como un programa para realizar: ”un seguimiento de la evolucio´n de los caudales
en las tuber´ıas, las presiones en los nudos, los niveles en los depo´sitos, y la concentracio´n
de las especies qu´ımicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de simulacio´n” [17].
discretizado en mu´ltiples intervalos de tiempo.
Para el proyecto en cuestio´n, so´lo se va a utilizar EPANET para el disen˜o hidra´ulico del
sistema, por lo que se va a explicar brevemente el me´todo que utiliza para el mismo.
”El me´todo que emplea EPANET para resolver simulta´neamente las ecuaciones de continui-
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dad en los nudos y las ecuaciones de comportamiento hidra´ulico de las tuber´ıas, para un
instante dado, puede clasificarse como un me´todo h´ıbrido de nudos y mallas ” [17]. Este
metodo es conocido como el me´todo del gradiente. Este me´todo se basa en dos ecuaciones
principales. Por un lado la condicio´n de quilibrio en los nodos y por otro lado la relacio´n de
pe´rdidas de carga entre nodos. Por lo tanto, se trata de resolver un sistema de ecuaciones
que encuentre una solucio´n para la altura de los nodos y los caudales satisfaciendo las dos
ecuaciones anteriores. Se comienza haciendo una estimacio´n inicial, para finalmente, iteran-
do, encontrar los resultados deseados.
En cuanto a su modo de empleo, en primer lugar hay que definir el sistema que se quiere
estudiar, realizando un esquema, como el dibujo 14, con el propio programa, para despue´s
definir las caracter´ısticas con mayor detalle.
Figura 14: Ejemplo de un esquema creado con el EPANET
Lo primero que hay que definir es la toma de agua corriente. Para el sistema la toma de agua
va a ser un suministro inagotable, por lo que se define como un embalse, como se aprecia en
la figura anterior.
A continuacio´n se fijan los nodos. Los nodos son todos aquellos puntos que definen la forma
y caracter´ısticas del sistema, siendo la unio´n entre las tuber´ıas. Adema´s de ser la unio´n entre
tuber´ıas, se les puede fijar caracter´ısticas como la cota a la que esta´n y la demanda de ese
punto en concreto. Por lo tanto, al fijar los nodos, se define el sistema.
Despue´s de establecer las localizaciones y caracter´ısticas de los nodos, se definen las tuber´ıas
entre los mismos. A las tuber´ıas se les dan valores fijos como la longitud, los coeficientes de
pe´rdidas de carga o las fo´rmulas que se quieren utilizar para calcular esas pe´rdidas, en este
caso Darcy-Weisbach. Se les da tambie´n un valor para los dia´metros inicial que habra´ que ir
iterando para que los ca´lculos cuadren.
Con los nodos y tuber´ıas se tiene la forma y la demanda del sistema, pero au´n hace falta
definir el sistema de bombeo. De esta forma, entre dos nodos se establece un sistema de
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bombeo, al que habra´ que asignarle una curva caracter´ıstica. Esta curva se define metiendo
los para´metros de caudal y altura necesarios.
Finalmente, con todo definido, se simula el sistema una y otra vez, variando los datos de la
curva caracter´ıstica del bombeo y los dia´metros de las tuber´ıas, para que cumplan los valores
que se han establecido previamente.
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8.2 DIAGRAMA DE GANTT
A continuacio´n se presenta el diagrama de Gantt con la descripcio´n y el calendario de
las tareas que componen el proyecto.
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9. DESCRIPCIO´N DE LA
SOLUCIO´N. DISEN˜O
A continuacio´n se va a explicar y analizar paso a paso los diferentes apartados que com-
ponen el disen˜o del proyecto.
El objetivo es, empezando desde cero, disen˜ar el sistema de calefaccio´n del barrio Jauregi-
zahar. Para ello el disen˜o consta de tres partes diferenciadas en este orden: Ca´lculo de la
central de generacio´n, ca´lculo de la red de distribucio´n y el enganche en las viviendas. Aunque
las u´ltimas dos dependen la una de la otra, por lo que se han ido realizando simultaneamente.
9.1 CENTRAL DE GENERACIO´N
Este primer apartado del disen˜o se va a componer de tres partes: Ca´lculo de las cargas
te´rmicas, ca´lculo de la necesidad de ACS y dimensionamiento de las calderas.
9.1.1 CA´LCULO DE LAS CARGAS TE´RMICAS
En este apartado, se estudiara´n las caracter´ısticas de las vivienda, para calcular la po-
tencia necesaria en cada una de ellas. En primer lugar se definira´n las condiciones que se
debera´n conseguir en las viviendas. Posteriormente, se analizara´n las caracter´ısticas propias
de cada vivienda, para finalmente calcular las cargas te´rmicas.
9.1.1.1 CARACTERI´STICAS DE DISEN˜O
A continuacio´n, se va a proceder a definir las condiciones de disen˜o de las viviendas.
Jauregizahar es un barrio perteneciente al municipio de Amorebieta. En el cuadro 2 se ana-
liza con mayor detalle las caracter´ısticas de la localizacio´n. De las mismas cabe destacar la
zona clima´tica, definida como C1 por el Documento Ba´sico HE Ahorro de Energ´ıadel co´digo
te´cnico. El resto de datos han sido recogidos de la estacio´n de sondika, situada a 10 km del
punto estudiado.
Para el dimensionamiento de la calefaccio´n, se necesitan una serie de datos sobre las condi-
ciones exteriores, que aparecen en el cuadro 3. La Ts99, es la temperatura seca fijada para
el exterior, con la que el 99 % de las veces el sistema estara´ dimensionado correctamente. La
radiacio´n media hace referencia a la media en los meses de invierno, que se van a considerar
Departamento de Ingenier´ıa Nuclear y Meca´nica de Fluidos 37
Provincia Bizkaia
Localidad Amorebieta-etxano
Altitud 65 m
Provincia Bizkaia
Longitud -2.7060057
Latitud 43.2198611
Zona Clima´tica C1
Tipo edificio Edificios de varias plantas aislados
Cuadro 2: Localizacio´n
Ta media 12,1 oC
Ts99 1,2 oC
Humedad relativa 89 %
Ta terreno 9 oC
Radiacio´n media 2.17 kWh/m2*d´ıa
Cuadro 3: Condiciones exterior
de octubre a marzo.
Otro conjunto de datos muy determinante son las condiciones internas de confort o las que
se quieren conseguir en el interior, cuadro 4. Al tratarse de viviendas para calefactar en
invierno, se definen el resto de interrogantes. La temperatura interior en invierno debe de
estar entre los 21-23 oC y la humedad relativa entre el 40-50 %, por lo que se han definido
los valores de la tabla para esos rangos.
Tipo de local Vivienda
Temperatura 22 oC
Humedad relativa 45 %
Cuadro 4: Condiciones interior
9.1.1.2 ANA´LISIS DEL RECINTO
Definiendo las condiciones en el exterior y en el interior se puede dimensionar la energ´ıa
que se requiere para mantener el confort deseado. Pero para ello, se necesita conocer cuales
son las caracter´ısticas constructivas de la vivienda.
En primer lugar, hay que definir el nu´mero de viviendas y la distribucio´n de las mismas. A
continuacio´n, se diferencian las zonas habitables de las no habitables y finalmente se definen
los elementos separativos que nos ocupen de las viviendas. De esta forma, quedar´ıa todo
definido para en el siguiente apartado calcular las cargas te´rmicas requeridas.
El barrio consta de tres conjuntos de bloques diferentes. Cada uno de ellos fue construido en
diferentes e´pocas, por lo que a partir de ahora se referira´ a cada uno de ellos como fases. Por
lo tanto, el barrio consta de tres fases, teniendo cada una de ellas tres, cinco y dos bloques
respectivamente. Sumando as´ı un total de 60, 100 y 96 viviendas por fase, con un total de
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224 viviendas. En la figura 15 se define cada una de las fases y el nu´mero de viviendas.
Las zonas habitables son las viviendas, es decir los metros cuadrados que esta´n dentro de la
propia vivienda. Las zonas no habitables son los garajes, y dema´s zonas comunes.
La carga interna supuesta para las viviendas es baja, debido al uso que se le da.
En el cuadro de las a´reas de las viviendas, figura 16, se dan los datos de todas las viviendas
que componen el barrio.
Figura 15: Fases y nu´mero de viviendas
Una vez mas recordar, que esto no es mas que una aproximacio´n, que mas tarde se comparara´
con el resultado obtenido. De esta forma se puede ver si el resultado conseguido es real o
carece se sentido.
A continuacio´n, se va a proceder a calcular las caracter´ısticas constructivas de las viviendas.
Se van a calcular los cerramientos de cada una de las partes que componen la vivienda, con-
siguiendo finalmente un coeficiente, resistencia te´rmica, que habra´ que comprobar si cumple
la normativa o no. Que cumpla con la normativa no es informacio´n relevante, ya que se trata
de viviendas ya construidas en las que no se va a redisen˜ar la estructura, pero es interesante
a modo de ejercicio, y podr´ıa ser una solucio´n te´cnica en el futuro.
Por lo tanto, los cerramientos que se van a estudiar son: Paredes exteriores e interiores;
forjados; azoteas; suelos; puertas; ventanas.
Hay que tener en cuenta que se trata de construcciones antiguas, siendo la fase 1 y 2 de al-
rededor de los an˜os 80 y la fase 3 de alrededor de los 90. Eso supone que no hay informacio´n
en los archivos sobre los materiales utilizados, por lo que se ha cogido como referencia los
cerramientos de una vivienda de bloques tipo utilizada en la zona norte.
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Figura 16: A´reas de las viviendas
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9.1.1.2.1 CARACTERI´STICAS CONSTRUCTIVAS
El objetivo de este apartado es conseguir la transmitancia te´rmica, U ( W
m2K
). La trans-
mitancia, es la capacidad para transmitir el calor entre dos zonas que tiene un elemento.
Para poder calcular la transmitancia se debe conocer antes la resistencia te´rmica, R (m
2K
W
) ,
que es la capacidad de un elemento para oponerse al flujo de calor. Siendo la relacio´n entre
ambas la de la ecuacio´n 1.
U =
1
Rt
+ (
1
hi
+
1
he
) (1)
La segunda parte de la ecuacio´n ( 1
hi
+ 1
he
), representan los coeficientes de transmisio´n de
calor superficiales. Estos son la influencia que tiene el propio fluido, aire en este caso, como
elemento de resistencia en las a´reas cercanas al elemento a estudiar. El valor de las mismas,
para caras planas en este caso, depende de la posicio´n, del cerramiento y del sentido del flujo
de calor, cuadro 5.
Cuadro 5: Resistencias te´rmicas superficiales m
2K
W
Rt es la resistencia te´rmica total del elemento. Para calcularla hay que sumar la resistencia
de cada una de las partes que lo componen 2.
Rt = R1 +R2 +R3 + ... (2)
Para el ca´lculo de la resistencia total sin embargo hay que tener en cuenta otro factor,
Finalmente, para calcular la resistencia de cada material se necesita saber el espesor ,e (m), y
la conductividad te´rmica de la misma , λ ( W
mK
). La relacio´n entre ambas es la de la ecuacio´n
3.
R =
e
λ
(3)
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De esta manera, para cada elemento estructural hay que conseguir primero las resistencias
te´rmicas de cada material para conseguir la resistencia total y finalmente la transmitancia.
La resistencia te´rmica es una caracter´ıstica que depende de cada material y las caracter´ısti-
cas de todos los materiales utilizados a continuacio´n, esta´n en las tablas del anexo II.
PAREDES EXTERIORES
Se va a suponer que todas las viviendas tienen las mismas caracter´ısticas constructivas. Las
paredes exteriores son aquellas que esta´n en contacto con el exterior o con una zona no
habitable interior.
El esquema ba´sico utilizado es el de la figura 17. Cada uno de los materiales esta´n numerados
del mas exterior al mas interior, acorde a lo expuesto en la tabla 6.
Figura 17: Esquema simplificado del muro exterior
Cuadro 6: Ca´lculo resistencia muro exterior
De esta forma, se consigue la Rt, con la ecuacio´n 2. Desde la tabla 5 se consiguen los valores
1
hi
= 0, 11 y 1
hi
= 0, 06.
Con la ecuacio´n 1, finalmente obtenemos el valor de la transmitancia te´rmica.
U = 0,57 W
m2K
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PAREDES INTERIORES
Paredes interiores se considera a aquellas que no esta´n en contacto directo con el exterior,
es decir, hay un espacio intermedio. La pe´rdida de calor a traves de estos cerramientos es
obviamente menor que en un espacio abierto. Para calcular las pe´rdidas en estos espacios, lo
que se hace es aplicar un coeficiente reductor al valor de la transmitancia, siendo la nueva
transmitancia U = Up ∗ b.
Para calcular Up, se hace un estudio ana´logo al anterior.
Cuadro 7: Ca´lculo resistencia muro interior
Los valores para los coeficientes de calor superficiales en este caso son para el caso horizontal,
por lo tanto son 1
hi
= 0, 11 y 1
hi
= 0, 11.
El valor de la transmitancia te´rmica.
Up = 0, 81
W
m2K
Se van a diferenciar dos grupos: paredes verticales en contacto con zonas comunes (rellanos,
escaleras...) y a´tico con desva´n sin calefactar. En los dos casos se va a suponer que la pared
interior Aiu, en contacto con la zona no calefactada, esta´ aislada y la exterior Aue sin aislar.
Para definir el valor de b, se necesita saber que nivel de estanqueidad tiene la zona contigua
y que relacio´n hay entre las a´reas Aiu y Aue.
Las a´reas se definen de forma diferente dependiendo de se son paredes verticales o desvanes.
En la figura 18 se definen esquema´ticamente cada una de ellas para los dos casos a estudiar.
Figura 18: A´reas Aiu y Aue
Los niveles de estanqueidad son 5, clasificandose los niveles 1, 2 y 3 en el caso 1 y los niveles
4 y 5 en el caso 2.
Las zonas comunes se definen segu´n el siguiente cuadro, con un nivel de estanqueidad de
4, mirar la tabla 8, clasificandose como caso 2. Al ser paredes verticales planas, su relacio´n
entre a´reas es Aiu
Aue
= 1.
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Cuadro 8: Niveles de estanqueidad
Cuadro 9: Valores para el coeficiente b
Con todo esto, y desde la tabla 9, se obtiene el valor del coeficiente b=0,96 para paredes
verticales interiores.
Uparedes−vert = 0, 78 Wm2K
Analogamente al procedimiento anterior, se consigue la relacio´n entre a´reas Aiu
Aue
= 0, 91 y el
nivel de estanqueidad, 3, por lo que se clasifica como caso 1. Con todo ello se consigue el
valor de b=0,94 para el desva´n.
Udesvan = 0, 76
W
m2K
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FORJADOS
El esquema ba´sico utilizado es el de la figura 17. Las caracter´ısticas del elemento esta´n en
el cuadro 10.
Cuadro 10: Ca´lculo resistencia forjados
Los valores para los coeficientes de calor superficiales en este caso son para el caso horizontal,
por lo tanto son 1
hi
= 0, 09 y 1
hi
= 0, 09.
El valor de la transmitancia te´rmica.
U = 0,19 W
m2K
AZOTEAS
El esquema ba´sico utilizado es el de la figura 17, siendo los datos los del cuadro 11.
Cuadro 11: Ca´lculo resistencia azoteas
Los valores para los coeficientes de calor superficiales son 1
hi
= 0, 09 y 1
hi
= 0, 05.
El valor de la transmitancia te´rmica.
U = 0,19 W
m2K
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SUELOS
El esquema ba´sico utilizado es el de la figura 17, datos cuadro 12.
Cuadro 12: Ca´lculo resistencia suelos
Los valores para los coeficientes de calor superficiales son 1
hi
= 0, 17 y 1
hi
= 0, 05.
El valor de la transmitancia te´rmica.
U = 0,42 W
m2K
PUERTAS
Este caso resulta ma´s sencillo, ya que hay un u´nico material implicado. Por otro lado, el ta-
man˜o de las mismas es mucho menor, por lo que su imfluencia tambie´n. Por eso, en este caso
el valor que coge directamente de tablas. Para este caso se ha elegido una puerta sencilla, de
madera para exteriores.
El valor de la transmitancia te´rmica.
U = 2,25 W
m2K
VENTANAS
Este caso resulta sencillo tambie´n. Para calcular la transmitancia se tiene en cuenta el a´rea
del vidrio y el marco y las caracter´ısticas de los mismos. Los materiales elegidos son madera
comu´n y vidrio sencillo, con los siguientes valores para sus transmitancias.
Uvidrio = 5, 7
W
m2K
y Umadera = 2, 1
W
m2K
Suponiendo que el a´rea del marco ocupa el 30 % y el del vidrio el 70 %, el valor de la trans-
mitancia te´rmica media para las ventanas es el siguiente.
U = 4,62 W
m2K
EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO
Como ya se ha comentado, este apartado es a modo de ejercicio, ya que los edificios son
antiguos y ya esta´n construidos, por lo que no se va a replantear cambiar ningu´n elemento
estructural.
Segu´n el DB-HE-1, los valores de la transmitancia te´rmica aceptables se diferencian depen-
diendo de la zona clima´tica, tabla 13.
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Cuadro 13: Transmitancia te´rmica ma´xima de cerramientos y particiones interiores U ( W
m2K
)
Cuadro 14: Comparacio´n de la transmitancia te´rmica ma´xima ( W
m2K
)
Para las paredes, los suelos y las azoteas los valores de la transmitancia son menores que
la ma´xima establecida, por lo que esta´ dentro de lo permitido. Sin embargo, las ventanas
esta´n por encima del valor ma´ximo establecido. Aunque esto no compete a este proyecto, una
solucio´n podr´ıa ser instalacio´n de ventanas dobles, o simplemente un cambio de ventanas, a
unas mas aislantes.
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9.1.1.3 CA´LCULOS DE CARGAS
Teniendo los valores de la transmitancia te´rmica, se puede proceder a calcular las cargas
te´rmicas para la calefaccio´n.
Antes de empezar con los ca´lculos propios, se puede hacer una primera aproximacio´n del
ca´lculo de potencia estimada utilizando un coeficiente por a´rea utilizable. Este coeficiente no
responde a ninguna fo´rmula, simplemente es una aproximacio´n emp´ırica, conseguida con la
experiencia, K=100 W/m2. Es decir, por cada m2 de vivienda se necesita aproximadamente
100 W de potencia, al tratarse de una vivienda bien aislada, como se ha visto en el apartado
anterior. Sabiendo las a´reas de cada vivienda que aparecen en el cuadro del anexo II, la
demanda es: Fase 1 = 461,16 kW; Fase 2 = 819,42 kW; Fase 3 =651,43 kW. Haciendo as´ı
un total de 1932,01 kW de demanda de calefaccio´n.
9.1.1.3.1 PE´RDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIO´N
Las pe´rdidas de calor por transmisio´n son aquellas que se dan por efecto de la conduccio´n
y conveccio´n, siendo la primera la que mayor importancia tiene. La diferencia de temperatura
entre zonas hace que el calor se mueva de la zona ma´s caliente a la mas fr´ıa, buscando el
equilibrio te´rmico. Las viviendas, al no disponer de paredes adiaba´ticas, ocurre el flujo de
calor ya mencionado. A continuacio´n se dispone a cuantificar el flujo de calor.
La fo´rmula que define este feno´meno, es la ecuacio´n 4.
Qst = U · A ·∆T (4)
donde U es la transmitancia te´rmica, ( W
m2K
)
A es el a´rea de separacio´n, (m2)
∆T es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, (K)
La transmitancia se ha definido en el apartado anterior, 9.1.2, para cada uno de los tipos
de particiones. Mientras que las temperaturas, tanto del exterior como del interior, se han
definido en el apartado 9.1.1.
Las a´reas de cada una de las viviendas se han conseguido de los planos del anexo II.
Para un mayor realismo, dependiendo de la orientacio´n de la pared exterior, se ha an˜adido
un coeficiente que se multiplicara´ al valor conseguido anteriormente. Esto supone que para
una pared orientada al norte las pe´rdidas sera´n mayores, como es lo´gico, ya que el aporte
del sol es menor. Los coeficientes son los de la tabla 15.
Orientacio´n Coeficiente
Norte 1,15
Oeste 1,05
Este 1,10 %
Sur 1
Cuadro 15: Coeficientes de orientacio´n
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9.1.1.3.2 PE´RDIDAS DE CALOR POR INFILTRACIO´N DE AIRE
Las pe´rdidas de calor por infiltracio´n de aire son las que se dan por ventilacio´n. Todo
local debe ser ventilado con unos caudales mı´nimos, segu´n el CTE HS 3. De esta forma, con
cada renovacio´n, el aire caliente del interior sale fuera y entra el aire frio del exterior. Estas
pe´rdidas tienen entidad suficiente como para que sean cuantificadas, como se va a hacer a
continuacio´n.
Este apartado se va a dividir en dos partes, por un lado las pe´rdidas por calor sensible y
por otro lado las pe´rdidas por calor latente. El calor sensible es el que hace que un elemento
aumente su temperatura, sin cambios de fase. El calor latente es la energ´ıa que necesita un
elemento para que ocurra el cambio de fase. Por lo tanto, las pe´rdidas de uno y otro, son las
que derivan de las definiciones anteriores.
PE´RDIDAS POR CALOR SENSIBLE
Primero se van a calcular las pe´rdidas por calor sin cambios de fase. Para ello se va a utilizar
la ecuacio´n 5.
Qinf−sensible = V · Cp−aire · γaire ·∆T (5)
donde V es el caudal de aire infiltrado (m
3
h
)
Cp−aire es el calor espec´ıfico del aire seco ( kJkg∗K )
γaire es el peso espec´ıfico del aire seco (
kg
m3
)
∆T la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior (K)
Para simplificar los ca´lculos se van a suponer el calor espec´ıfico del aire y es peso espec´ıfico
constantes, ya que las diferencias de temperatura no son tan grandes como para tenerlos en
cuenta. As´ı los valores son Cp−aire = 1 kJkg∗K y γaire = 1, 204
kg
m3
.
Para el ca´lculo del caudal de ventilacio´n, se ha de saber cual es el caudal de extraccio´n
que impone el CTE. Para viviendas de uso comu´n, la ventilacio´n se extraera en los ban˜os y
cocinas, siendo los valores exigidos los del cuadro 16.
Cuadro 16: Valores de extraccio´n de aire en viviendas
Por lo tanto, hay que calcular para cada vivienda, ya que el taman˜o de la cocina var´ıa en
cada tipo de casa y hay unas pocas que tienen un solo ban˜o. Las tablas con los ca´lculos esta´n
en el anexo II.
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Una vez calculado el caudal de extraccio´n se calcula el caudal de admisio´n para cada estan-
cia de la casa, anexo II, que tiene que ser el mismo que el de extraccio´n, para mantener el
balance.
Para los locales, planta baja de la fase 3, las demandas de extraccio´n son superiores, como
dicta el CTE. Se impone una extraccio´n de aire de 5 renovaciones horarias, es decir, hay que
extraer 5 veces el volumen del local en una hora.
Finalmente, con el caudal de aire se calculan la pe´rdidas por infiltracio´n sensibles. Las dife-
rencias de temperatura son las explicadas en el punto 9.1.1.
PE´RDIDAS POR CALOR LATENTE
Para las pe´rdidas por calor latente, la ecuacio´n empleada es la 6.
Qinf−latente = 0, 83 · V ·∆w (6)
donde V es el caudal de aire infiltrado (m
3
h
)
∆w es la humedad absoluta que tiene el aire ( g
kg
)
En el punto 9.1.1 se han dado los valores de temperatura y humedad relativa tanto del aire
interior, como del exterior. Mediante el uso de una tabla psicome´trica, figura 17, se consigue
el valor en te´rminos absolutos, para poder utilizar la ecuacio´n 6.
Entrando en la tabla con una humedad relativa del 45 % y una temperatura de 22oC, flecha
roja se consigue el valor de la humedad absoluta para el interior, wint = 6, 5
g
kg
. Para el aire
exterior la temperatura es de 1,2oC y la humedad relativa del 89 %. Por lo tanto la humedad
absoluta para el exterior, flecha azul, wext = 3, 5
g
kg
.
El caudal es el mismo que para el punto anterior. Con ello se procede a los ca´lculos corres-
pondientes, anexo II.
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Figura 19: Esquema psicome´trico a nivel de mar, 1atm
9.1.1.3.3 APORTACIONES INTERNAS DE CALOR
En los apartados anteriores se han calculado las pe´rdidas, tanto por infiltracio´n como por
transmisio´n. Pero hay que tener el cuenta que tambie´n hay aportaciones de caloral sistema,
como las aportaciones internas y la radiacio´n, que se estudiara´n a continuacio´n.
Las aportaciones internas, son todas aquellas que ocurran dentro del edificio a estudiar,
que generen calor y por tanto se deban tener en cuenta. Al tratarse de viviendas, las cargas
internas son mı´nimas, pero pueden llegar a tener gran importancia por ejemplo en el ca´lculo
de una oficina o un polideportivo, donde se junta mucha gente o gran cantidad de equipos
electro´nicos. Suele ser ma´s importante para calcular la refrigeracio´n.
En una vivienda, los equipos de calor ma´s comunes son las la´mparas, elementos de cocina,
equipos electro´nicos y las propias personas. Al tratarse un un gran nu´mero de viviendas,
la influencia de el calor interno disminuye, ya que los coeficientes de simultaneidad bajan
mucho. En los equipos electro´nicos y cocina este valor es practicamente nulo, por lo que no
se va a considerar.
En el cuadro 17, se muestran las cargas internas que se han tenido en cuenta para una vi-
vienda tipo para 3 personas.
En este caso tambie´n se ha tenido en cuenta el calor latente y el sensible para las personas,
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Cuadro 17: Cargas internas para una vivienda de 3 personas
por la exhudacio´n y respiracio´n.
Como se ha comentado, los coeficientes de simultaneidad son muy pequen˜os, por lo que la
aportacio´n total es pequen˜a, pero a tener en cuenta. Para una vivienda para 3 personas es
la siguiente.
Qinterna = 306, 25W
9.1.1.3.4 APORTACIO´N POR RADIACIO´N
La radiacio´n del sol tambie´n tiene influencia notable, que hay que cuantificar. Aunque es
cierto que al tratarse de un proyecto de calefaccio´n, el sistema se dimensiona para la e´poca
ma´s adversa, que es en invierno, e´poca en la que la radiacio´n solar tiene menos influencia. En
la zona norte de la peninsula no tiene gran influencia la radiacio´n, y au´n menos en invierno,
aun as´ı es conveniente analizarla.
La fo´rmula utilizada es la siguiente.
Qrad = S ·R · F (7)
donde S es el a´rea de la parte traslucida de la ventana, el vidrio (m2)
R es la radiacio´n recibida ( W
m2
)
F es el factor de atenuacio´n
El a´rea que ocupa el vidrio es el 70 % de lo que ocupan los huecos para las ventas, como se
ha comentado anteriormente.
R es la radiacio´n media que llega a Bilbao en los meses de invierno R = 90, 417kWh
m2
[5].
Para el ca´lculo de F hay que tener en cuenta diferentes factores. La fo´rmula para su ca´lculo
es la 8.
F = Fs · [(1− FM) · g + FM · 0, 04 · Um · α] (8)
donde Fs es el factor de sombra del hueco o lucernario
FM es la fraccio´n del hueco ocupada por el marco de las ventanas
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g el factor solar de la parte semitransparente del hueco
Um la transmitancia te´rmica de la madera
α la absortividad del marco
El valor de α se obtiene del cuadro 18, donde el color de la madera se va a coger como marro´n
medio. α = 0,75.
Cuadro 18: Valores para la absortividad del marco, α
Um ya se ha definido en un punto anterior, 7.1.2.1. Para este caso en concreto g = 0,54 y el
porcentaje de vidrio y marco son ,(1-FM) y FM, el 0,7 y 0,3.
Para conseguir el valor de Fs hay que ir a la tabla 19.
Cuadro 19: Valores para el factor de sombra del hueco, Fs
Para el ca´lculo del factor de sombra, hace falta saber la altura (H), el retranqueo (R) y la
anchura (W) del hueco de la ventana. Para este caso, H y R van a ser iguales en todas las
ventanas, H=1,5 m y R=0,2 m. La anchura sin embargo y la orientacio´n dependeran de cada
vivienda, por lo que hay que hacerlos uno a uno. Los valores obtenidos esta´n en las tablas
del anexo II.
9.1.1.3.5 COEFICIENTES DE CORRECCIO´N
Una vez calculadas las pe´rdidas de calor en las viviendas, habr´ıa que corregirlas. Hay
ciertos coeficientes, que hay que aplicar dependiendo de las circunstancias, para que el re-
sultado final sea lo ma´s realista posible o simplemente por seguridad. Para este caso, se han
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aplicado los coeficientes de la tabla 20.
Cuadro 20: Valores de los diferentes coeficientes
El coeficiente de altura se ha aplicado piso por piso, cumentando su valor cuanto ma´s alto.
En cuanto al viento, despue´s de consultar la rosa de viento de la estacio´n de sondika, se ha
visto que la media en invierno del viento es de 3,56 m
s
, por lo que se ha utilizado el valor de
1,05.
9.1.1.3.6 CA´LCULO DE LA DEMANDA DE CALEFACCIO´N TOTAL
Con todos los datos, se hace en ca´lculo final, ya sea con la envolvente te´rmica total de
cada bloque de viviendas o vivienda por vivienda, como es el caso.
Finalmente, los resultados obtenidos para cada una de las fase es la del cuadro 21
Cuadro 21: Valores de los diferentes coeficientes
Dividiendo por el nu´mero de viviendas, se consigue la potencia media por cada vivienda en
cada fase: QF1 = 4, 55kW ;QF2 = 4, 09kW ;QF3 = 5, 16kW .
La demanda total de energ´ıa que se debera´ cubrir para la calefaccio´n es por lo tanto de
1177,61 kW. Esta potencia se debera´ suministrar mediante las calderas de la sala de cal-
deras.
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9.1.2 CA´LCULO DE LA DEMANDA DE ACS
En este apartado se va a calcular la demanda de ACS y se va a dimensionar la potencia
requerida, as´ı como el taman˜o de los acumuladores.
El esquema a seguir va a ser, primero el ca´lculo del caudal y la energ´ıa diaria, despue´s definir
la demanda en la punta a la que se va a hacer frente en una hora. A partir de ah´ı, se van a
proponer diferentes relaciones entre el volumen de acumulacio´n y la potencia de la caldera,
para elegir la ma´s conveniente.
En primer lugar, se va a calcular el caudal ma´ximo simulta´neo, que sera´ el caudal que el
caudal ma´ximo que se puede dar, teniendo en cuenta el nu´mero de viviendas y el gasto de
cada una. Este caudal no se va a utilizar para el ca´lculo de la energ´ıa diaria, ya que es
un caudal que se dara´ durante un periodo muy corto de tiempo. Para el ca´lculo del caudal
simulta´neo, se necesita el caudal de cada elemento en las viviendas y el nu´mero de elementos,
definidos por el CTE HS 4, cuadro 22.
Por lo tanto, la demanda para este proyecto, por vivienda, es la del cuadro 23.
Cuadro 22: Ca´lculo de los caudales por elemento para viviendas
Por lo tanto, el caudal ma´ximo de ACS requerido por cada vivienda es Qmax = 0, 845
l
s
.
Aunque hay que comentar, que en la fase 3, para bajos y primera planta la demanda es
Qmax = 0, 845
l
s
en las viviendas, y los locales no se han tenido en cuenta.
Multiplicando ahora este valor por el nu´mero de viviendas de cada fase, apartado 7.1.2, se
obtienen los caudales ma´ximos por fase. QF1max = 50, 7
l
s
, QF2max = 84, 5
l
s
y QF3max =
64, 96 l
s
. Haciendo un total de QF1max = 200, 16
l
s
.
Obviamente, no todos los grifos se abren al mismo tiempo, por lo que hay que utilizar una
fo´rmula, emp´ırica, que relaciona el caudal ma´ximo con el caudal ma´ximo instantaneo real.
La relacio´n la da la ecuacio´n es .
Qc = A · (Qt)B + C (9)
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Cuadro 23: Ca´lculo de los caudales por elemento en una vivienda
Los datos para los coeficientes de la ecuacion 9, en una vivienda comu´n son los de la tabla
24.
Cuadro 24: Coeficientes A, B y C para una vivienda
Finalmente, se consigue el caudal ma´ximo simulta´neo.
Qmax = 4, 47
l
s
Para calcular la energ´ıa necesaria para un d´ıa, se va a calcularen primer lugar los litros
consumidos en un d´ıa en total. Para ello, el CTE HS4, define que en una vivienda en bloques,
el consumo por persona es de 22 l
dia
a una temperatura de 60oC. Multiplicandolo para todo
el barrio, se obtiene un total de 20.768 l
dia
.
El consumo de ACS en la vivienda se va a hacer a 45oC, y los datos de los caudales esta´n
dados para 60oC, por lo que hay que modificarlos, mediante la fo´rmula 10.
DACS = D60oC · (60− TAFCH)
(TACS − TAFCH) (10)
donde DACS es el caudal a la temperatura de consumo que se requiere
D60oC es el caudal a la temperatura de 60
oC
TAFCH , es la temperatura del agua de la red, 10
oC
TACS, es la temperatura de consumo que se desea, 45
oC
Consiguiendose un caudal de consumo superior a 29.668,5 l
dia
.
Si se compara con el caudal instantaneo ma´ximo, este se podr´ıa mantener por 110,62 min,
casi 2h.
Finalmente, se consigue la energ´ıa demandada para el calentamiento de ACS por d´ıa, ecua-
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cio´n 11.
E60oC(Wh) = Qpunta(l) · (TACS − TAFCH)(oC) · 1, 16WhoCl (11)
E60oC = 29,668, 5
l
dia
· (45− 5oC) · 1, 16WhoCl/1000kWW = 1204, 54kWhdia
Para el ca´lculo de la potencia y la acumulacio´n hay que dimensionar el sistema para que
pueda cubrir la demanda en la hora punta. Por lo tanto, la suma de la energ´ıa que produce
la caldera para una hora y la energ´ıa acumulada en los depo´sitos, debe ser igual a la energ´ıa
demandada 11 para esa hora.
La energ´ıa producida en la caldera en una hora se consigue con la ecuacio´n 12.
Ecaldera(Wh) = Pcaldera(W ) · t(h) · η (12)
donde P es la potencia de la propia caldera (W)
t es el tiempo (h)
η es el rendimiento del sistema de produccio´n de ACS, incluyendo pe´rdidas por intercambio,
acumulacio´n, distribucio´n y recirculacio´n.
La energ´ıa acumulada en los depo´sitos se consigue mediante la siguente ecuacio´n, 13.
E60oC(Wh) = V (l) · (Tacumulacion − TACS)(oC) · 1, 16WhoCl · Fusoacumulacion (13)
donde V es el volumen de los acumuladores (l)
Tacumulacion es la temperatura del agua de acumulacio´n, 60
oC
TACS es la temperatura de consumo, 45
oC
Fusoacumulacion es el factor de uso del volumen acumulado
El factor de uso o factor de mezcla, determina que hay una cantidad de agua dentro de los
depo´sitos que no esta´ a la temperatura adecuada y no puede usarse, por lo tanto, corrige
el volume´n u´til de los depo´sitos. El ca´lculo del mismo se hace mediante la fo´rmula 15. Para
este caso en concreto va a disponerse de dos depo´sitos en paralelo, por lo que el factor de
uso se aplicara´ por igual en ambos.
Fusoacumulacion = 0, 63 + 0, 14 · H
D
(14)
donde H es la altura del depo´sito (m)
D el d´ıametro del depo´sito
Fina´lmente, con las ecuaciones 11, 12 y 13 se consigue la relacio´n entre el volumen de
acumulacio´n, la potencia de la caldera y la energ´ıa demandada, 15.
Pcaldera = (Qpunta · (TACS −TAFCH)−V · (Tacumulacion−TACS) ·Fusoacumulacion) · 1, 16/η (15)
Una vez definida la relacio´n entre los tres conceptos, hay que definir el caudal en la hora
punta, para con ello definir la demanda de energ´ıa. Una vez hecho eso, se estudian diferentes
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relacioes entre la potencia de las calderas y volu´menes de depo´sitos, para escoger la ma´s
aconsejable. Valores t´ı`ıcos son acumulaciones del 30 %, 50 % y 100 %.
Para conseguir el caudal punta hay muchos modos, pero todos ellos emp´ıricos. Una forma
fa´cil y conservadora es definir el caudal punta como la mitad del caudal diario, es decir
29,668, 5 · 0, 5 = 14834, 29(l) a una temperatura de 45oC. Una vez definido el caudal, se va
a proceder a estudiar diferentes relaciones Potencia/Volumen.
ACUMULACIO´N DEL 30 %
La capacidad de acumulacio´n sera´ Qpunta · 0, 3. Vinicial = 4450, 29(l).
En la tabla 25, se resumen los valores obtenidos, utilizando las fo´rmulas anteriormente des-
critas. Hay que comentar que el factor de forma es la relacio´n H
D
, y siempre debe ser mayor
de 2.
Cuadro 25: Valores para una acumulacio´n del 30 %
El rendimiento total del ACS, η, no se puede saber hasta el final, por lo que se ha supuesto
un rendimiento, realista, del 75 %.
El tiempo de recuperacio´n, se consigue dividiendo la energ´ıa ecesaria para llenar los depo´sitos
a 60oC entre la potencia u´til de la caldera.
El volumen real de los depo´sitos se consigue con las caracter´ısticas geome´tricas del cuadro
25, intentando asemejarse lo ma´ximo posible al inicial y que luego habra´ que comparar con
el depo´sito real de cata´logo. V30% = 4466, 56(l).
ACUMULACIO´N DEL 40,44 %
En este caso se establece el volumen de los depo´sitos como dato inicial. En el mercado, sin
llegar a utilizar depo´sitos especiales, los de mayor taman˜o son de 6000 l, por lo que esta´ sera´
la combinacio´n que se utillizara´ luego para el dimensionamiento final.
En este caso se entra con el volumn inicial Vinicial = 6000(l), para calcular as´ı el porcentaje
de acumulacio´n que supone, 40,44 %.
Los valores obtenidos se muestran en el siguiente cuadro, 26.
ACUMULACIO´N DEL 50 %
De manera ana´loga al caso anterior, se calcula la acumulacio´n del 50 % de la demanda punta.
En este caso, Vinicial = 7417, 14(l).
Los valores obtenidos se muestran en el siguiente cuadro, 27. Finalmente, el valor del depo´si-
to es V50% = 7433, 01(l).
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Cuadro 26: Valores para una acumulacio´n del 40,44 %
Cuadro 27: Valores para una acumulacio´n del 50 %
ACUMULACIO´N DEL 100 %
De manera ana´loga a los casos anteriores, se calcula la acumulacio´n del 1000 % de la deman-
da punta. En este caso, Vinicial = 14834, 29(l).
Los valores obtenidos se muestran en el siguiente cuadro, 28. Finalmente, el valor del depo´si-
to es V100% = 14540, 07(l).
Cuadro 28: Valores para una acumulacio´n del 100 %
Cabe destacar, que se consgiue una potencia negativa, lo que quiere decir que la energ´ıa del
depo´sito es superior a la de la demanda, es decir, el equipo esta´ sobredimensionado.
Antes de decidir cual es el resultado ma´s interesante, se ha optado por elegir cual ser´ıa el el
taman˜o de los depo´sitos ma´ximo sin que haya un sobredimensionamiento en los mismos.
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ACUMULACIO´N MA´XIMA
En este caso, La potencia de la caldera debe ser 0 W. Primero se calcula la potencia de la
demanda total 11, para luego, con la fo´rmula 15 calcular el volumen.
El factor de mezcla complica los calculos al resolver la ecuacio´n, ya que se consiguen ecua-
ciones cuadra´ticas. Por lo tanto y basado en la experiencia anterior, se va a fijar un valor del
factor de forma inicial, para mdiante iteraciones acercarse lo ma´ximo posible al resultado
ma´s exacto.
La demanda punta suma un valor de 803,029 kW en total y el factor de forma inicial se va
a fijar en 0,93, Fminicial = 0, 93.
Los valores obtenidos se resumen en el cuadro 29.
Cuadro 29: Valores para una acumulacio´n del ma´ximo %
El valor final para el volumen y el factor de forma se ha conseguido en tan solo 3 iteraciones.
Con un valor total de V100% = 11319, 38(l).
Como se ve en la tabla 29, la acumulacio´n ma´xima carece de sentido f´ısico, ya que el tiempo
de recuperacio´n en teor´ıa tendr´ıa que ser infinito, por lo que no ser´ıa un sistema viable.
En el cuadro 30, se resumen todos los casos anteriores.
Cuadro 30: Resumen de las relacio´n entre volu´menes y potencias %
Los dos u´ltimos casos carecen de sentido, ya que uno esta´ sobredimensionado y el otro carece
de sentido f´ısico. Podr´ıa ser viable si se calculasen las potencias para una nueva caldera, pe-
ro en cualquier caso estar´ıa sobredimensionado. Los tres primeros casos son los ma´s lo´gicos,
aunque no es tan facil elegir entre ambos. Hay muchos factores para decidir, como el precio
de los elementos o el espacio necesario. Cualquiera de los dos puede ser correcto, dependiendo
de la ocasio´n. En un principio se iba a optar por una acumulacio´n del 50 %, pero viendo que
los depo´sitos reales, dentro del mercado comu´n, no superan los 6000 l, se ha disen˜ado el sis-
tema para trabajar con dos depositos con esas caracter´ısticas, es decir, con una acumulacio´n
del 40,44 %.
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9.1.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CALDERAS
Sabiendo la potencia demandada por la calefaccio´n y el ACS, se procede al dimensiona-
miento de los equipos de calefaccio´n.
Como se ha comprobado en el apartado 9.1.1, la demanda total de calefaccio´n es de 1177,61
kW. Para cubrir la necesidad de calor del ACS, se ha decidido combinar un depo´sito de acu-
mulacio´n con la potencia de la caldera, apartado 9.1.2, obteniendo finalmente una potencia
de 367,78 kW. Por lo tanto, las calderas deben aportar una potencia total de 1545,29 kW.
Para el dimensionamiento de las calderas tambie´n se debe tener en cuenta las pe´rdidas de
calor en distribucio´n, tanto para las tuber´ıas enterradas, como para las montantes. Como se
vera´ en el apartado 9.3.2 ma´s adelante, se consigue unas pe´rdidas de calor totales de 11,47
kW.
Finalmente el sistema se debe dimensionar para una potencia de 1545,29 kW.
El sistema consta de dos calderas, una alimentada por biomasa y otra con gas natural. Se
quiere que el grueso de la potencia lo aporte la caldera de biomasa, siendo esta considera-
blemente mayor a la caldera de gas.
Sumando la potencia de ambas calderas se obtiene un total de 1550 kW, pudiendo abastecer
el sistema.
As´ı, las calderas seleccionadas son las que se presentan a continuacio´n.
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CALDERA DE BIOMASA
Cuadro 31: Caracter´ısticas caldera de biomasa
Figura 20: Caldera de biomasa Ferroli, Ares 950
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CALDERA DE GAS
Cuadro 32: Caracter´ısticas caldera de biomasa
Figura 21: Caldera de gas Ferroli, Prextherm RSW N GN-GP 2S-M
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9.2 ENGANCHE EN LA VIVIENDA
La distribucio´n se va a hacer en dos etapas. La primera desde la acometida de bloque
hasta cada uno de las tomas de las viviendas, apartado 9.2, y la segunda desde la sala de
calderas hasta la acometida a cada bloque, apartado 9.3.
Este apartado se centra en la distribucio´n del agua caliente desde la acometida de cada
bloque hasta las viviendas. Por lo tanto, se van a calcular los caudales, las pe´rdidas de carga
y las pe´rdidas de calor tanto para calefaccio´n como para ACS, as´ı como cada uno de los
elementos que compone el sistema.
El sistema se ha dimensionado para el caso ma´s desfavorable en el que el ACS y la calefaccio´n
tienen su demanda ma´xima y hay que abastecer los hogares en ese momento.
En primer lugar hay que definir el sistema de tuber´ıas escogido para la distribucio´n. Se
trata de un sistema de 2 tuber´ıas: 1 para la ida y otra para el retorno, siendo la misma
para calefaccio´n y ACS. Normalmente, los sistemas de calefaccio´n suelen ser de 2 tuber´ıas y
de 3 o 4 tuber´ıas los sistemas que combinan calefaccio´n y refrigeracio´n. Sin embargo, para
valorar el uso de 2 o 4 tuber´ıas esta´n las justificacio´nes energe´ticas y econo´micas, como en
casi cualquier proyecto de ingenier´ıa.
Las ventajas del sistema de 2 tubos parecen bastante obvias. La zanja requerida es ma´s
pequen˜a, ya que los tubos, aunque de mayor dia´metro son menos cantidad. Econo´micamente
el menor uso de tubos supone a priori tambie´n un menor gasto. Sin embargo, el precio de
las tuber´ıas no aumenta linealmente con el dia´metro, la diferencia es muy notable segu´n
aumenten los dia´metros. Por ejemplo un accesorio de cobre de 12 mm de dia´metro tiene un
costo de 0,71 ela unidad, mientras que uno de 15 mm tiene un costo de 0,89 e. Sin embargo,
un accesorio de 54 mm de dia´metro tiene un costo de 37,64 e, mientras que uno de 64 mm
cuesta 123,99 ela unidad. El primer caso supone un aumento de 0,06 eel mm, mientras que
el segundo supone un aumento de 8,635 e.
Haciendo la simulacio´n de ambos casos mediante el programa EPANET para el primer
mallado, se han conseguido dia´metros ma´ximos de 90 mm y mı´nimos de 60mm para el
sistema de 2 tubos, mientras que separando el sistema ma´ximos de 70 mm y mı´nimos de
40 mm. Una tuber´ıa de un material resistente al calor de 90 mm tiene un precio por metro
de instalacio´n de 40,53 e, mientras que uno de 75 mm 29,64 e. La diferencia es au´n menor
cuanto menores son los dia´metros, por lo que resulta ma´s econo´mico el sistema de 2 tubos.
Energe´ticamente el sistema de 2 tubos tiene menores pe´rdidas tambie´n, aunque como se vera´
ma´s adelante la condicio´n impuesta de pe´rdidas de calor es bastante restrictiva, por lo que
no habra´ tanta diferencia.
Por lo tanto, resulta mejor un sistema de 2 tubos en este caso, pero no siempre se justifica
su uso.
Antes de empezar con los ca´lculos, se va a explicar en que consiste la distribucio´n, es decir,
donde se encuentra la sala de calderas y por donde pasa cada tuber´ıa.
En la figura 22, se muestra la localizacio´n de la sala de calderas, que se detallara´ en un
pro´ximo punto, y cada una de las tuber´ıas desde la sala de calderas a las montantes de cada
bloque. Dentro ya del bloque el agua asciende por la montante y llega a cada casa.
En primer lugar se va a analizar la calefaccio´n. Se va a empezar calculando en caudal, de
esta manera se podra´n calcular las pe´rdidas de carga y las pe´rdidas de calor, haciendo de
forma ana´loga despue´s para el ACS.
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Figura 22: Esquema de las distribuciones de tuber´ıas y nodos
Departamento de Ingenier´ıa Nuclear y Meca´nica de Fluidos 65
Figura 23: Esquema ba´sico de los bloques
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En cada uno de los bloques de viviendas, debe de haber una subestacio´n, que sera´ la
encargada de regular la temperatura requerida, bombear hasta las viviendas el agua e inter-
cambiar calor con la red de distribucio´n.
Para este caso en concreto, el tipo de subestacio´n utilizada va a ser el mismo para todos los
bloques, variando las bombas, tuber´ıas e intercambiadores de calor en funcio´n de la demanda
de cada bloque, que se definira´n en el apartado 9.3.
Todas las subestaciones debera´n de tener dos bombas iguales tanto para calefaccio´n como
para ACS, colocadas en paralelo, para que en caso de que falle una pueda responder la otra.
Deben de tener un intercambiador de calor capaz de recibir el aporte de calor necesario del
sistema. Una va´lvula de 3 v´ıas, que mediante el sistema de control que hay instalado en la
propia subestacio´n, regule la temperatura de la ida y el retorno a las viviendas
El esquema ba´sico del es el de la imagen 23, donde se aprecia la subestacio´n.
Figura 24: Detalle de intercambio de calor en la subestacio´n
El lazo de regulacio´n principal se realiza sobre el circuito secundario, aunque para mejorar
el confort tambie´n se puede aplicar un segundo lazo.
Como se aprecia en la imagen, todos los sistemas deben ir con va´lvulas de dos v´ıas para cor-
tar el caudal en caso de que sea necesario, al igual que va´lvulas de equilibrado para proteger
el caudal ma´ximo que entra.
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9.2.1 CALEFACCIO´N
En primer lugar se va a calcular el caudal de agua que requiere el sistema de calefaccio´n
en cada uno de los tramos. Despue´s, con el caudal se calcula el dia´metro en cada tramo y
de esta forma es posible calcular las pe´rdidas de carga. Finalmente, se calculan las pe´rdidas
de calor y el aislamiento requerido.
Para ello, se van a definir primero, cuales son las caracter´ısticas y requerimientos que habra´
que tener en cuenta.
Al ser tuber´ıas de cobre, la velocidad debe estar entre los 0,5 y 2 m
s
, segu´n el CTE HS 4,
cogiendo 1 m
s
como referencia inicial en este caso. La temperatura del agua caliente en la
ida, se definira´ en 80 oC y la vuelta en 60 oC.
Los sistemas instalados en las viviendas son monotubulares, por lo que para un rendimiento
o´ptimo, los caudales deben estar entre 375 y 500 l
h
.
Las pe´rdidas de carga en las viviendas debe oscilar entre los 2 y 3 m, como se vera´ en las
tablas del anexo II, por lo que se aumentara´ el dia´metro en caso de que sea necesario.
9.2.1.1 CA´LCULO DEL CAUDAL Y DEL DIA´METRO
El metodo utilizado va a ser, calcular el caudal que circula en cada una de las viviendas,
de esta manera, se va a calcular los caudales necesarios en las tuber´ıas hasta la subestacio´n
situada en la acometida de cada bloque, mediante la ecuacio´n de la conservacio´n de la masa,
ecuacio´n 16.
Q1 = Q2 +Q3 (16)
Para calcular el caudal que circula en en cada vivienda, se va a utilizar la expresio´n 17, que
relaciona la potencia y el caudal.
Q =
Potencia
ρ · cp ·∆T (17)
donde Q es el caudal (m
3
s
)
ρ es la densidad del agua a la temperatura estudiada ( kg
m3
)
cp es el calor espec´ıfico del agua (
kJ
kg·m3 )
∆T es el salto te´rmico (oC)
La temperatura del agua la ida sera de 80 oC y la vuelta en 60 oC, por lo que el salto te´rmico
sera´ de 20 oC. Para la densidad del agua, se cogera´ el valor a la temperatura media, es decir,
ρ70oC = 978
kg
m3
. El calor espec´ıfico del agua es 4,18 kJ
kg·m3 .
La potencia en cada vivienda, es la calculada en el apartado 9.1.
Una vez definido todo, se calcula fase por fase los caudales y dia´metros.
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FASE 1
En la fase 1, se va a coger una vivienda tipo u´nicamente, para simplificar los ca´lculos. Para
esta vivienda, los ca´lculos aparecen en la tabla 33.
Cuadro 33: Caudales y dia´metros vivienda tipo, fase 1
Con la relacio´n 17 se consigue el caudal y mediante la ecuacio´n 18, se calcula el dia´metro
teo´rico, para la velocidad de 1 m
s
que se ha comentado anteriormente. Con ese dia´metro
como referencia, se escoge el dia´metro comercial que ma´s nos interesa, anexo II. Finalmente,
se comprueba que la velocidad para el nuevo dia´metro esta´ entre los valores fijados anterior-
mente. En este caso, se ha escogido un dia´metro mayor, para reducir las pe´rdidas de carga,
lo ma´ximo posible como se explicara´ despue´s.
Q = V · A (18)
donde Q es el caudal (m
3
s
)
V es la velocidad del agua (m
s
)
A es el a´rea de la tuber´ıa cil´ıdrica (m2)
Para el ca´lculo de la montante, el caudal se consigue multiplicando el caudal de una u´nica
vivienda por el nu´mero de viviendas que componen el bloque. As´ı, los valores de los caudales
y dia´metros obtenidos para cada tramo de la montante son los que se muestran en el cuadro
34.
Los ca´lculos para la bajante son los mismos, ya que va solidaria a la montante.
Cuadro 34: Caudales y dia´metros montante, fase 1
FASE 2
Los ca´lculos para esta fase se hacen de forma ana´loga a la anterior. Por lo tanto, los valores
para los dia´metros y los caudales obtenidos para las viviendas y las montantes, aparecen en
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Cuadro 35: Caudales y dia´metros vivienda tipo, fase 2
Cuadro 36: Caudales y dia´metros montante, fase 2
los cuadros 35 y 36 respectivamente.
En este caso, tambie´n la tendencia ha sido coger el dia´metro ma´s pequen˜o posible en la
distribucio´n y el ma´s grande en las viviendas.
FASE 3
La forma de proceder en la fase 3 es ana´loga a las anteriores, con la excepcio´n de que al ser
casi todas las viviendas de diferentes geometr´ıas, hay que analizarlas individualmente, tablas
37 y 38.
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VIVIENDAS PORTAL A
Cuadro 37: Caudales y dia´metros viviendas portal A, fase 3
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VIVIENDAS PORTAL B
Cuadro 38: Caudales y dia´metros viviendaa portal B, fase 3
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Las montantes tambie´n se analizan por separado en los dos portales, cuadros 39 y 40.
Cuadro 39: Caudales y dia´metros montante portal A, fase 3
Cuadro 40: Caudales y dia´metros montante portal B, fase 3
9.2.1.2 PE´RDIDAS DE CARGA
Una vez definidos caudales y dia´metros se procede a calcular las pe´rdidas de carga en las
viviendas y montantes.
Las pe´rdidas de carga se van a dividir en dos grupos: las denominadas primarias, que son
debidas al rozamiento del fluido, y las secundarias, debidas a la pe´rdida de energ´ıa que sufre
el fluido en los codos, estrechamientos, va´lvulas, etc.
PE´RDIDAS DE CARGA PRIMARIAS
Para el ca´lculo de las pe´rdidas primarias, la ecuacio´n utilizada ha sido la de Darcy Weisbach,
ecuacio´n 19.
H = f · L · V
2
D · 2 · g (19)
donde H son las pe´rdidas de carga (m)
f es el factor de friccio´n (-)
L es la longitud del tramo de tuber´ıa (m)
V es la velocidad (m
s
)
D es el dia´metro (m)
g es la constante de la gravedad (9,81 m
s2
)
Todos los datos son conocidos, excepto f, para el que se usara la fo´rmula de Karman-Prandtl,
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para una tuber´ıa hidra´ulicamente lisa y re´gimen turbulento, ecuacio´n 20. El re´gimen turbu-
lento se comprobara´ con el nu´mero de Reynolds
1√
f
= −2 · log 2, 51
Re · √f (20)
donde Re es el nu´mero de Reynolds, que en este caso se define con la ecuacio´n 21.
Re =
ρ · V ·D
µ
(21)
donde ρ es la densidad del agua a la temperatura estudiada ( kg
m3
)
V es la velocidad (m
s
)
D es el dia´metro (m)
µ es la viscodidad dina´mica del fluido (Pa · s)
Los valores de Reynolds obtenidos son muy altos, >4000, por lo que se justifica el re´gimen
turbulento y por lo tanto el uso de la ecuacio´n 20.
El valor de f se consigue con varias iteraciones. Para este caso el valor inicial se ha supuesto
el del re´gimen laminar (f = 64
Re
) y se ha iterado hasta que el error es pra´cticamente despre-
ciable, 5 iteraciones han sido suficientes.
Con el valor de f, ya se pueden conseguir los valores de las pe´rdidas de carga primarias para
todas las fases, tanto para las viviendas, como para la distribucio´n.
Los cuadros con los resultados de las pe´rdidas de carga primarias para las viviendas y mon-
tantes se muestran en el anexo II. Al ser la diferencia entre la montante y la bajante la
temperatura del agua en 20 oC, la influencia de esta en las pe´rdidas de carga es practica-
mente imperceptible, por lo que se vana analiar montantes y bajantes al mismo tiempo.
La tabla 76 muestra todos los ca´lculos de las pe´rdidas de carga primarios para las viviendas,
para la fase 1.
La tabla 77 para la fase 2.
Las tablas 78-81 muestran los ca´lculos para las viviendas y montantes en los portales A y B,
en la fase 3.
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PE´RDIDAS DE CARGA SECUNDARIAS
Como ya se ha explicado, las pe´rdidas secundarias, son aquellas que se producen en los codos,
estrechamientos, etc. Por lo tanto, lo que se va a hacer es enumerar el nu´mero de elementos
que producen esas pe´rdidas para poder calcularlas nume´ricamente.
Los elementos del sistema que generan pe´rdidas secundarias son: Calefacciones (llave y panel
simple); codos (pe´rdidas proporcionales al dia´metro de la tuber´ıa y al angulo); bifurcaciones
o T (pe´rdidas proporcionales al dia´metro y al tipo); va´lvulas (pe´rdidas proporcionales al
dia´metro y al tipo). Tambie´n hay otros elementos como los filtros o estrechamientos, pero
no se van a tener en cuenta para la calefaccio´n.
Con el nu´mero de elementos y las pe´rdidas que crea cada uno, se consiguen los valores para
las pe´rdidas de carga secundarias.
Estos valores se cuantifican en las tablas del anexo II.
La tabla 82 muestra todos los ca´lculos de las pe´rdidas de carga secundarios para las viviendas
y la distribucio´n respectivamente, para la fase 1.
La tabla 83 para la fase 2.
Las tablas 84 y 85 muestran los ca´lculos para las viviendas, portal A y B en la fase 3.
PE´RDIDAS DE CARGA TOTALES
Con la suma de las pe´rdidas de carga primarias y secundarias se obtienen las pe´rdidas tota-
les, resumida por fases en la tabla 41.
Cuadro 41: Pe´rdidas de carga de calefaccio´n en viviendas
Sabiendo los caudales y las pe´rdidas a superar, se puede dimensionar las bombas de circula-
cio´n para la calefaccio´n en las viviendas.
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9.2.1.3 PE´RDIDAS DE CALOR Y AISLAMIENTO
En este apartado se va a calcular las pe´rdidas de calor para las tuber´ıas de calefaccio´n
desnudas, para despue´s dimensionar el aislamiento.
Solo se van a hacer los ca´lculos para las montantes, ya el aisalante de las tuber´ıas que recorren
la vivienda no requieren de ca´lculos, debido a su menor dia´metro e influencia.
Por lo tanto, se van a diferenciar dos tipos de ca´lculos; para las tuber´ıas enterradas y para
las tuber´ıas en aire. Las primeras son las que se encargan de la distribucio´n desde la sala de
calderas hasta cada uno de los bloques y las segundas las de las montantes. En este primer
apartado, solo se van a calcular las segundas.
PE´RDIDAS DE CALOR EN TUBERI´AS EXTERIORES
El criterio utilizado para el dimensionamiento del aislante es el mismo que para las tuber´ıas
enterradas, apartado 8.3.1.2.
q/Hsinaislar · 0, 1 = q/Haislado.
La fo´rmula para la pe´rdida de calor es la 25, solo que en este caso la resistencia var´ıa. La
resistencia te´rmica para una tuber´ıa vertical cil´ındrica es la de la fo´rmula 22.
Raislamiento =
1
2 · Π · r · h (22)
donde h es el coeficiente de conveccio´n exterior, ( W
m2·K )
Al ser una tuber´ıa exterior, la conveccio´n y la radiacio´n le afectan, y juntas forman el valor
h antes mencionado, h = hconv + hrad. La conveccio´n interior es muy alta, por lo que la
resistencia de la misma se desprecia, ecuacio´n 22.
Para conocer el valor de hconv, en primer lugar hay que saber si se trata de un regimen
laminar o turbulento, para ello se calcula el valor de D3 · ∆T . Si es resultado es menor de
10 m3 · oC, esta´ en re´gimen laminar, y en caso contrario en re´gimen turbulento y se aplicara´
la fo´rmula que proceda en cada caso.
En este caso, el valor obtenido para la montante de 50mm de dia´metro y salto te´rmico de 20
oC es menor de 10 m3 · oC por lo que es re´gimen laminar. La ecuacio´n por lo tanto es la 23.
hconv = 1, 32 · (∆T
D
)0,25 (23)
donde ∆T es el salto te´rmico (oC)
D el dia´metro exterior del aislante (m)
Para el ca´lculo de la conveccio´n por radiacio´n se utiliza la fo´rmula 24.
hrad = ε · σ(T ·Ksup + T ·Kaire) · (T ·K2sup + T ·K2aire) (24)
donde εT es la constante de Stefan-Boltzman (5, 67 · 10−8 W
m2·K4 )
σ es el coeficiente de emisio´n de la superficie (0,9)
T ·Ksup es la temperatura de la superficie (K)
T ·Kaire la temperatura del aire (K)
Para el ca´lculo de la resistencia del aislamiento se utiliza la ecuacio´n 30, donde k es la de la
lana de vidrio.
Con todas las ecuaciones, se hace lo mismo que en el caso de tuber´ıa enterrada, aunque en
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Cuadro 42: Dia´metros de aislamiento por dia´metro de tuber´ıa.
este caso solo existe un tipo de tuber´ıa.
Finalmente el espesor del aislante conseguido para cada dia´metro es el de la tabla 42.
Sabiendo las pe´rdidas de calor supuestas y las longitudes se calculan las pe´rdidas de carga
de las tuber´ıas aisladas, tabla 43.
Finalmente, suman un total de 3,85 kW.
Cuadro 43: Pe´rdidas de calor de las montantes.
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9.2.2 ACS
En este apartado se va a dimensionar la red de ACS desde la acometida de cada bloque
hasta las viviendas.
El esquema para la distribucio´n hasta cada bloque ya se ha visto en la figura 22, siendo
esquema interior del bloque para el ACS es el de la figura 25.
Figura 25: Esquema del ACS en los bloques
La distribucio´n del ACS se va a dividir en diferentes partes: ca´lculo del caudal y dia´metros;
pe´rdidas de carga; pe´rdidas de calor; ca´lculo de la recirculacio´n.
9.2.2.1 CA´LCULO DEL CAUDAL Y DEL DIA´METRO
Una vez definido el esquema, hay que definir los caudales que circulan por cada una de las
tuber´ıas. Las caracter´ısticas que se deben completar segu´n el CTE HS4, son las siguientes.
1. Los caudales ma´ximos para cada tramo se definen como en la ecuacio´n 9.
2. Las velocidades para tuber´ıa termopla´stica deben estar entre 0,5 y 3,5 (m
s
).
3. Las presiones en el consumo deben estar entre 1 y 5 (bar).
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Para este proyecto en concreto, se va a tener que analizar los caudales y dia´metros para cada
una de las fases, tanto en los bloques, como para la distribucio´n hasta ese punto.
En las fases 1 y 2, la llegada de ACS al bloque se hace por la planta -1, cumpliendo con el
esquema anterior y hasta el bloque mediante la distribucio´n de la figura 22. En la fase 3, el
abastecimiento se hace en planta 0.
En el apartado 9.1.2 se ha comprobado que el caudal ma´ximo por vivienda es de 0,845 l
s
. A
partir de ah´ı, se calcula el caudal total del tramo de la tuber´ıa en cuestio´n, multiplicando
por el nu´mero de viviendas que se abastecen por cada tuber´ıa.
A continuacio´n se aplica la formula 9, siempre teniendo en cuenta la tabla 24, para la eleccio´n
de los coeficientes. De esta forma se calcula el caudal para cada tramo.
Para el ca´lculo del dia´metro, en primer lugar hay que definir el material y la velocidad inicial
del agua. La velocidad inicial del agua se establece en 2 m
s
, para cumplir el CTE HS 4,
mientras que el material escogido va a ser un material termopla´stico UNE-EN ISO, de la
serie 3.2. A partir de ah´ı, con la velocidad y el caudal de cada tramo, se consigue el dia´metro
interior, cuadro 44.
Cuadro 44: Tabla dia´metros interiores, material termopla´stico UNE- EN ISO, serie 3.2
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Sabiendo el dia´metro real y el caudal, con la ecuacio´n 18, se comprueba ahora cual es la
velocidad que circula por la tuber´ıa, para asegurarse que la velocidad fijada inicialmente no
haya variado excesivamente y siga entre los limites fijados.
Para las pe´rdidas de carga, con el dia´metro y el caudal, mediante la tabla 45, se consiguen
las pe´rdidas de carga primarias por metro.
Cuadro 45: Tabla pe´rdidas de carga, material termopla´stico UNE- EN ISO, serie 3.2
Finalmente, para calcular las pe´rdidas de carga totales, se multiplica por la longitud de cada
tramo.
Los cuadros con los valores mencionados para cada una de las fases, se muestran en el anexo
II, cuadros 86, 87 y 88.
9.2.2.2 PE´RDIDAS DE CARGA
En el apartado anterior, se han calculado las pe´rdidas de carga mediante las tablas men-
cionadas, pero esas pe´rdidas solo hacen referencia a las pe´rdidas primarias. A continuacio´n
se van a recalcular las pe´rdidas primarias de forma ana´loga al la del apartado 9.2.1.2, para
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despue´s compararlas y sumarles las cargas secundarias.
Siendo el me´todo mediante el uso de las tablas el denominado me´todo 1 y el anterior el
me´todo 2, la comparacio´n entre ambos se muestra la tabla 46.
Cuadro 46: Ca´lculos pe´rdidas de carga primarias en ACS, ,comparacio´n entre me´todos (m)
Como se aprecia, el error es pequen˜o, siendo los dos me´todos aceptables, pero se utilizara´n
los datos del segundo, ya que resulta ma´s exacto.
En la tabla 47, se resumen todas las pe´rdidas de carga para el ACS por bloque, en cada una
de las fases. Los ca´lculos para las mismas se encuentran en las tablas de la 89 a la 97 ,en el
anexo II.
Cuadro 47: Pe´rdidas de carga para el ACS (m)
9.2.2.3 PE´RDIDAS DE CALOR
Las pe´rdidas de calor en las tuber´ıas para el ACS vienen tabuladas por el CTE SH4. Para
ello, se necesitan los dia´metros interiores y los caudales. Mediante la tabla 48, se consiguen
las pe´rdidas de calor por longitud.
Las tablas obtenidas con los valores de las pe´rdidas de calor para el ACS se muestran en el
anexo II, cuadros 98 - 100.
En la tabla 49 se resumen las pe´rdidas de calor total de las tuber´ıas en los bloques. Multi-
plicando por el nu´mero de bloques por fase y sumando el total, se consiguen unas pe´rdidas
de calor de 1,976 kW, lo que suponen unas pe´rdidas muy pequen˜as en comparacio´n con las
pe´rdidas de carga del apartado 8.1, pero que hay que tener en cuenta para dimensionar las
calderas.
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Cuadro 48: Tabla pe´rdidas de calor, material termopla´stico UNE- EN ISO, serie 3.2
Cuadro 49: Pe´rdidas de calor en las tuber´ıas de ACS por fases
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9.2.2.4 RECIRCULACIO´N
A diferencia de la calefaccio´n, que estara´ disponible solo unas horas al d´ıa, el ACS debe
estarlo las 24 horas del d´ıa. No solo debe estar disponible, si no que al abrir el grifo de
agua caliente debe pasar el mı´nimo tiempo posible hasta que el agua caliente empieza a
salir. Para conseguir eso, debe haber agua caliente en las tomas de cada una de las casas
a cualquier hora. Para conseguir eso, se mantiene una cierta cantidad de agua recirculando
constantemente desde la sala de calderas hasta cada toma.
Por lo tanto, se debe dimensionar las tuber´ıas para la recirculacio´n del agua caliente.
Para dimensionar las tuber´ıas de recirculacio´n, se debe tener en cuenta el apartado 4.4 del
CTE HS4. En este apartado, se instauran las condiciones que han de cumplirse para la
recirculacio´n:
1. El caudal de recirculacio´n del ACS se hara´ de manera que en el grifo ma´s alejado la
diferencia de temperatura no supere los 3 oC desde el acumulador.
2. No se podra´ recircular menos de 250 l
h
por columna, y no menos del 10 % del caudal
ma´ximo en el total de la recirculacio´n.
3. El dia´metro interior mı´nimo del ramal de la circulacio´n sera´ de 16 mm.
Por lo tanto, aplicando las condiciones establecidas en los tres puntos anteriores, se consiguen
tres posibles caudales para cada fase, tabla 50.
Cuadro 50: Caudales en la recirculacio´n, segu´n el CTE HS 4.
Entre estos caudales se elegira´ el peor, es decir, el mayor caudal, como caudal mı´nimo para
la recirculacio´n en cada fase.
Una vez ma´s, utilizando la relacio´n entre el caudal y el dia´metro, cuadro 51, se consiguen
los dia´metros de las montantes, pero en este caso para la recirculacio´n.
Cuadro 51: Relacio´n entre dia´metro de tuber´ıa y caudal de recirculacio´n de ACS
El cuadro 52 muestra los dia´metros mencionados para las fases 1, 2 y 3 respectivamente.
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Cuadro 52: Dia´metros tuber´ıas de recirculacio´n de ACS, fase 1
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9.3 RED DE DISTRIBUCIO´N
La red de distribucio´n, como ya se ha explicado, es el tramo que lleva el agua caliente
desde la sala de calderas a las acometidas a los bloques.
En la figura 22 se muestra la disposicio´n de las tuber´ıas.
En este caso, se va a disponer de dos mallas para abastecer de agua caliente las viviendas.
El primer anillo abastece a la fase 1, mientras que el segundo abastece conjuntamente a las
fases 1 y 2. Por lo tanto, se estudian los dos anillos por separado.
Al igual que en el caso anterior se va a dimensionar el sistema en dos partes diferentes, por
un lado para calefaccio´n y por otro para el ACS.
El sistema, como se ha explicado en un punto anterior va a ser un sistema de 2 tubos, uno
de ida y otro en el retorno.
El me´todo de ca´lculo difiere del metodo utilizado para las viviendas, ya que en este caso hay
dos mallas cerradas. Por lo tanto, para poder calcular los caudales, dia´metros y pe´rdidas de
carga y calor se deben utilizar me´todos iterativos como Hardy gross. Para este me´todo se
suponen unos dia´metros y unos caudales y se consiguen las pe´rdidas de carga. Al terminar
el primer ca´lculo de comparan los errores y se vuelve a calcular, hasta que el error entre en
el rango aceptable.
En este caso, al tratarse de un sistema complejo se ha descartado el me´todo anal´ıtico para
su calculo, recurriendo as´ı a un programa informa´tico, que con la misma base resulta ma´s
co´modo y con un menor error. El programa utilizado es EPANET, con el que se calculara´n
los requisitos anteriormente mencionados. El esquema para calefaccio´n y ACS es el mismo,
que resulta ser el mencionado anteriormente, figura 22.
La distribucio´n debe ser capaz de llegar a las acometidas de cada bloque cumpliendo ciertas
caracter´ısticas:
La velocidad del agua en las tuber´ıas de cobre debe oscilar entre los 0,5 y 2 m
s
.
La presio´n en las acometidas de ser la suficiente como para vencer las pe´rdidas del intercam-
biador de calor, 6-8 m.
La temperatura del agua debe estar alrededor de 80 oC.
Con estas caracter´ısticas, se divide el prioblema en dos mallas diferentes: anillo 1 y anillo 2.
Para inicializar la simulacio´n, se siguen los siguientes pasos con el programa EPANET:
1. Se introduce unn embalse que simula la toma de agua.
2. Se define la bomba, a la que se le introduce una curva caracter´ıstica.
3. Se introducen los nodos definidos en el esquema de distribucio´n, figura 22.
4. Las tuber´ıas quedan definidas entre los nodos, donde habra´ que introducirles el valor del
coeficiente de friccio´n, µ = 0, 0256.
5. Se definen las cotas y y las demandas de los nodos, que sera´n los conseguidos en apartados
anteriores.
6. Se predefinen unos dia´metros y una curva caracter´ıstica para la curva de la bomba.
7. Se comprueba si se cumplen los valores definidos en el apartado 9.3.1 y se var´ıan los
dia´metros y bombas hasta que se cumplan los requerimientos.
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9.3.1 CA´LCULO DE CARACTERI´STICAS
Como ya se ha comentado, se ha dividido el problema en dos mallas diferente, por lo que
se van a analizar por separado.
MALLADO NU´MERO 1, FASE 1
El primer mallado es al que se hace referencia en la imagen 26.
Figura 26: Esquema del mallado 1
Este primer anillo, tiene las demandas comentadas en el apartado 9.2 para las montantes de
la fase 1, puntos F11, F12 y F13.
Despue´s de seguir el me´todo mencionado con EPANET, se ha logrado dimensionar las bom-
bas y los dia´metros, as´ı como justificar las presiones y velocidades en nodos y tuber´ıas. A
continuacio´n se tabulan los resultados obtenidos.
En la figura 53 se muestran las presiones para cada nodo, as´ı como la demanda de cada uno
de ellos.
En la figura 54, se muestran las velocidades, dia´metros y pe´rdidas de carga de cada una de
las tuber´ıas.
Las demandas de cada punto son valores conocidos, y son los dia´metros y los valores de H
y Q para la bomba son las variables a tener en cuenta. Finalmente, se comprueba que las
velocidades no bajan de 0,5 m
s
y no superan los 3,5 m
s
.
Calculando las pe´rdidas de presio´n en el retorno con las pe´rdidas unitarias, se consigue una
presio´n total de 9,1 en el punto ma´s desfavorable, el F12. Ssbiendo que las pe´rdidas en el
intercambiador andan entre 6 y 8 m, se comprueba que las bombas superan el mı´nimo.
La bomba para la distribucio´n en esta fase por lo tanto es de 10 l
s
de caudal y de 14,5 m de
presio´n.
La curva caracter´ıstica de la misma se muestra en la figura 55.
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Cuadro 53: Presiones y demandas del mallado 1
Cuadro 54: Velocidades, dia´metros y pe´rdidas de carga del mallado 1
Cuadro 55: Curva caracter´ıstica bomba mallado 1
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MALLADO NU´MERO 2, FASE 2 Y 3
El me´todo es el mismo que en el mallado nu´mero 1, pero el esquema es ma´s complejo, figura
27.
Figura 27: Esquema del mallado 2
Al igual que para el mallado 1, se introducen las demandas de cada bloque conseguidas en
el apartado 8.2 para las fases 2 y 3.
En la figura 56 se muestran las presiones para cada nodo, as´ı como la demanda de cada uno
de ellos.
En la figura 57, se muestran las velocidades, dia´metros y pe´rdidas de carga de cada una de
las tuber´ıas.
Se comprueba que las velocidades no bajan de 0,5 m
s
y no superan los 3,5 m
s
.
Calculando las pe´rdidas de presio´n en el retorno con las pe´rdidas unitarias, se consigue una
presio´n total de 8,28 en el punto ma´s desfavorable, el F2C . Sabiendo que las pe´rdidas en el
intercambiador andan entre 6 y 8 m, se comprueba que las bombas superan el mı´nimo.
La bomba para la distribucio´n en esta fase por lo tanto es de 25 l
s
de caudal y de 33 m de
presio´n.
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Cuadro 56: Presiones y demandas del mallado 2
La curva caracter´ıstica de la misma se muestra en la figura 58.
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Cuadro 57: Velocidades, dia´metros y pe´rdidas de carga del mallado 2
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Cuadro 58: Curva caracter´ıstica bomba mallado 2
9.3.2 PE´RDIDAS DE CALOR Y AISLAMIENTO
A continuacio´n se describe el me´todo para el ca´lculo de los aislamientos en las tuber´ıas
enterradas.
PE´RDIDAS DE CALOR EN TUBERI´AS ENTERRADAS
Para minimizar el impacto visual y las pe´rdidas de calor en distribucio´n, desde la salida
de la sala de calderas, las tuber´ıas ira´n bajo tierra. Estas tuber´ıas ira´n enterradas a una
profundidad (p) de 1 metro bajo tierra, donde la temperatura es ma´s constante durante
todo el an˜o.
La tuber´ıa de cobre ira cubierta por una capa de fibra de vidrio, que tiene una conductancia
lineal muy baja (k = 0, 04 W
m·K ), es decir, que es un gran aislante. Por encima del aislante,
cubriendolo, ira´ una capa de arena, que sirve para asentar la tuber´ıa y tambie´n como aislante
de la propia tierra. Por u´ltimo, la zanja de tierra se cubrira´ con la propia tierra extraida,
quedando finalmente tapada. En la figura 28 se muestra el esquema de la canalizacio´n.
Figura 28: Esquema de la canalizacio´n
Para dimensionar el aislamiento y calcular las pe´rdidas de calor, se va a utilizar el criterio de
que las pe´rdidas con aislamiento deben ser solo el 10 % de las pe´rdidas sin aislamiento. Es
decir, se van a calcular las pe´rdidas de cada tuber´ıa desnuda, por metro, y se va a establecer
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que con el aislamiento, las pe´rdidas solo pueden ser el 10 % del valor conseguido.
Por lo tanto, sabiendo el dia´metro de cada tramo de tuber´ıa hay que definir el taman˜o de la
zanja de arena (c), el espesor del aislante y las pe´rdidas de calor.
Para calcular las pe´rdidas por metro en una tuber´ıa cil´ındrica horizontal, la ecuacio´n utilizada
es la ecuacio´n 25.
q/H =
∆T
Rconv−cilindrica
(25)
donde ∆T es la diferencia de temperaturas entre el fluido y la tierra 80oCy10oC respecti-
vamente.
Rconv−cilindrica es la resistencia lineal para una tuber´ıa cil´ındrica (m·KW )
Para calcular la Rconv−cilindrica hay que calcular la resistencia de cada uno de los elementos
que aislan la tuber´ıa.
Los elementos que componen la resistencia total son la tuber´ıa, el aislante, la arena y la
tierra. Formulado de otra forma:
Rconv−cilindrica = Rcobre +Raislante +Rcanal +Rterreno (26)
La tuber´ıa al ser de cobre y tener una muy alta conductividad te´rmica y bajo espesor, se va a
despreciar su resistencia te´rmica, Rcobre = 0. En esta primera parte la tuber´ıa esta´ desnuda,
por lo que no hay aislante Raislante = 0.
Para la resistencia de la capa de arena, se utiliza la fo´rmula para la canalizacio´n por un
material, ecuacio´n 27.
Rcanal =
ln req
rext
2 · Π · k (27)
donde k es la conductancia lineal de la arena, k = 0, 04 W
m·K
rext es el radio exterior de la tuber´ıa (mm)
req es el radio equivalente asignado de la canalizacio´n, req =
1,07·c
2
(mm)
Para la resistencia del terreno, se utiliza la ecuacio´n 28.
Rterreno =
1
2 · Π · kterreno ln [(
2 · p
Dext
) +
√
(
2 · p
Dext
)2 − 1] (28)
donde p es la profundidad (1m)
Dext es el dia´metro equivalente de la canalizacio´n de arena
kterreno es la la conductancia lineal de la arena, (
W
m·K ), que se expresa mediante la fo´rmula
29
kterreno = (ρ
0,266
terreno − 6, 05)(1−
Hr−terreno − 10
10
) (29)
donde ρterreno es la densidad del terreno (
kg
m3
)
Hr−terreno es la humedad relativa del terreno ( %)
El valor de ρterreno en terrenos normales oscila entre 1200 y 1800 (
kg
m3
), por lo que se ha
cogido el valor intermedio, 1500 ( kg
m3
). La humedad relativa del terreno suele andar entre el
10 y el 30 %, escogiendose el valor de 20 %.
Con los valores de todas las resistencias, se consigue finalmente el valor de las pe´rdidas de
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calor por metro, ecuacio´n 25.
Una vez definido este valor, se multiplica por el 10 %, para obtener el valor que se ha decidido,
q/Hsinaislar · 0, 1 = q/Haislado.
Ahora, con el valor de la pe´rdida de calor fijada se hace el proceso inverso, para calcular el
valor de Raislante, ecuacio´n 30 y posteriormente el espesor.
Raislamiento =
ln rext
rint
2 · Π · k (30)
donde k es la conductancia lineal de la arena, k = 0, 04 W
m·K
rext es el radio exterior del aislamiento (mm)
req es el radio interior del aislamiento (mm)
Al ser Raislante y Rcanal dependientes del espesor del aislante, se debe iterar hasta encontrar
la solucio´n.
Cada una de las tuber´ıas debe estudiarse por separado, debido a su diferentes dia´metros.
En la tabla 59 se muestran los espesores requeridos para cada dia´metro de tuber´ıa en distri-
bucio´n.
Cuadro 59: Espesor aislamientos segu´n dia´metros
Sabiendo las pe´rdidas de calor por unidad de longitud y la longitud de las tuber´ıas se
pueden calcular las pe´rdidas de calor en distribucio´n,tabla 60.
Como se aprecia, al poner unas medidas tan restrictivas en cuanto a pe´rdidas de calor las
pe´rdidas son pequen˜as para el gran taman˜o del sistema, sumando un total de 5,644 kW.
Cuadro 60: Pe´rdidas de calor en tuber´ıas enterradas segu´n dia´metros
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En el apartado 9.2.1.3 y 9.2.2.3 se calculan las pe´rdidas de calor de las tuber´ıas en
los bloques, que suman un total de 3,85 y 1,976 kW respectivamente. Sumandoles el valor
logrado en la u´ltima, se consigue un total de 11,47 kW, que habr´ıa que tener en cuenta
para dimensionar la caldera, aunque al tratarse de una cantidad pequen˜a comparando con
la potencia total no hay necesidad, ya que se dispone de ese margen.
9.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
En este apartado, se va a justificar cada uno de los equipos de la sala de calderas, excepto
las calderas, que ya se han definido en el apartado 9.1.3.
9.4.1 BOMBAS
La funcio´n de las bombas es impulsar el agua, para que llegue a cada vivienda.
En este proyecto se van a encontrar multitud de bombas y siempre se colocara´n 2 iguales
en cada punto en paralelo, que sean capaces de mover el caudal que les corresponda a cada
una.
Dentro de los bloques, es decir, en el enganche a la vivienda, se van a colocar 4 bombas en
cada bloque, 2 en paralelo para calefaccio´n y otras 2 en paralelo para ACS. Dependiendo
de la demanda que tenga el edificio y la altura se dimensionan las mismas. Estas bombas
deben de ser capaces de conseguir en el punto ma´s desfavorable unas presiones y velocidades
adecuadas, como ya se ha calculado en puntos anteriores.
Por otra parte esta´n las bombas para la distribucio´n. En este caso se colocara´n 2 en paralelo
para el mallado nu´mero 1 y otras 2 para el mallado nu´mero 2.
A continuacio´n de definen los modelos utilizados para cada situacio´n y sus caracter´ısticas
te´cnicas.
ENGANCHE EN LA VIVIENDA
En todos los casos, las bombas utilizadas va a ser la misma marca y el mismo modelo, pero
variara´ donde se situa cada una en la curva caracter´ıstica, por lo que se definira´n las curvas
de cada una de ellas.
La marca es GRUNDFOS, siendo el modelo en concreto el CM10-1, de velocidad y caudal
variables, para adaptarse mejor a cada situacio´n.
FASE 1
De apartados anteriores, se obtienen las necesidades de caudal y presiones para calefaccio´n:
Q=8015,73 l
h
y H=5,88 m.
Para ACS los requerimientos son: Q=7560 l
h
y H=8,84 m.
A continuacio´n se analizan las curvas caracter´ısticas y rendimientos, figura 29 y figura 30.
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Figura 29: Curva caracter´ıstica Fase 1, calefaccio´n
Figura 30: Curva caracter´ıstica Fase 1, ACS
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FASE 2
Para calefaccio´n: Q=7230,4 l
h
y H=5,75 m.
Para ACS: Q=7560 l
h
y H=8,9 m.
Figura 31: Curva caracter´ıstica Fase 2, calefaccio´n
Figura 32: Curva caracter´ıstica Fase 2, ACS
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FASE 3, PORTAL A
Para calefaccio´n: Q=10529,9 l
h
y H=6,6 m.
Para ACS: Q=7416 l
h
y H=9,48 m.
Figura 33: Curva caracter´ıstica Fase 3A, calefaccio´n
Figura 34: Curva caracter´ıstica Fase 3A, ACS
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FASE 3, PORTAL B
Para calefaccio´n: Q=10205 l
h
y H=5,83 m.
Para ACS: Q=7416 l
h
y H=9,48 m.
Figura 35: Curva caracter´ıstica Fase 3B, calefaccio´n
Figura 36: Curva caracter´ıstica Fase 3B, ACS
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DISTRIBUCIO´N
En la distribucio´n la marca sigue siendo la misma, pero el modelo var´ıa: NB 40-125/127AF2ABAQE
para el anillo 1 y NB 65-160/173AF2ABAQE para el anillo 2. Una vez ma´s es una bomba
de caudal variable.
Para el mallado 1: Q=10 l
s
y H=14,5 m.
Figura 37: Curva caracter´ıstica anillo1
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Para el mallado 2: Q=25 l
s
y H=33 m.
Figura 38: Curva caracter´ıstica anillo1
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9.4.2 INTERCAMBIADORES DE CALOR
Para este caso, nuevamente, hay que dimensionar el intercambiador para cada subesta-
cio´n, en este caso cogiendo conjuntamente la demanda ma´xima de calefaccio´n y ACS.
Hay 4 demandas de caudal para el circuito secundario diferentes. Para los bloques de la
fase 1, fase 2 y fase 3 A y B. Con estas demandas de caudal, se escoge el intercambiador
apropiado para cada caso, estando cada modelo entre unos rangos.
Los valores de entrada para los caudales del circuito secundario son: QF1 = 15,768
l
h
;QF2 =
14,760 l
h
;QF3A = 17,964
l
h
;QF3B = 17,604
l
h
.
Viendo los valores aceptables para cada modelo, se van a instalar dos modelos diferentes:
SUICALSA IC2622B08, para las fases 1 y 2 y SUICALSA IC2623B08 para la fase 3. Se
muestra el intercambiador en la figura 39.
Figura 39: Intercambiador de placas
Las caracter´ısticas de los dos modelos utilizados se muestran en las tablas 61 y 62.
Cuadro 61: Caracter´ısticas te´cnicas SUICALSA IC2622B08
Cuadro 62: Caracter´ısticas te´cnicas SUICALSA IC2623B08
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9.4.3 VASOS DE EXPANSIO´N
Para la determinacio´n del volumen del vaso de expansio´n se necesita en primer lugar
conocer el volumen de agua dilatada por efecto del calor que se producira´ en el circuito
cerrado. Por lo tanto se necesita conocer en cada circuito la potencia del mismo, en kcal
h
.
Una vez se tiene la potencia, se calcula el volumen del agua en la instalacio´n, multiplicando
por 0,012 el valor anteriormente conseguido.
El factor de presio´n se define como la ecuacio´n 31.
Fp = 1− Pai
Paf
(31)
donde Pai es la presio´n interior.
Paf es la presio´n de trabajo.
Sabiendo que el valor medio de la temperatura es de 70oC, se conoce el valor del coeficiente
de dilatacio´n. Cd (70o) = 2,27 %.
Con el valor del coeficiente de dilatacio´n, se obtiene el volumen u´til del vaso, multiplicando
el volumen de agua anteriormente conseguido por el Cd.
Finalmente dividiendo el volumen u´til del vaso entre el factor de presio´n se obtiene la capa-
cidad teo´rica del vaso.
Los vasos de expansio´n se necesitan en cada circuito cerrado, por lo que se ha de colocar uno
en cada subestacio´n, uno en el circuito principal y otro en los acumuladores. Por lo tanto,
se va a dimensionar para cada tipo de subestacio´n y el esquema principal.
Todos los vasos utilizados son de la marca BAXI, variando el modelo. En todas las sub-
estaciones el modelo utilizado es el VASOFLEX, imagen 40, siendo para la distribucio´n el
modelo y acumuladores.
Figura 40: Vaso de expansio´n BAXI VASOFLEX
Para la fase 1, el volumen final obtenido con el me´todo explicado enteriormente es de
115,95 l. Por lo que se selecciona el modelo VASOFLEX de 140 l, con las caracter´ısticas de
la tabla 63.
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Cuadro 63: Caracter´ısticas te´cnicas VASOFLEX 140
Para las subestaciones de la fase 2, el volumen teo´rico es de 104,70 l, por lo que se
selecciona el modelo VASOFLEX de 140 l, 63.
Para las subestaciones de la fase 3A y 3B, se obtienen volu´menes de 152,50 l y 147,80 l, por
lo que se selecciona el modelo VASOFLEX 200, con las caracter´ısticas te´cnicas de la tabla
64.
Cuadro 64: Caracter´ısticas te´cnicas VASOFLEX 200
Para el circuito primario de las calderas el volumen obtenido es de 968,29 l, seleccionando
el vaso de expansio´n VASOFLEX M, con capacidad de 1000 l. Las caracter´ısticas te´cnicas
se muestran en la tabla 65.
Cuadro 65: Caracter´ısticas te´cnicas VASOFLEX M 1000
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9.4.4 DEPO´SITOS ACS
En el apartado 9.1.2 se define el taman˜o y nu´mero de acumuladores requeridos, 2 acu-
muladores de 6000 l de volumen.
La marca y el modelo seleccionados son LAPESA MVV6000 RB, como el que se muestra en
la figura 41.
Figura 41: Acumulador LAPESA MVV6000 RB
Las caracter´ısticas de los acumuladores son las de la tabla 66.
Cuadro 66: Caracter´ısticas te´cnicas acumulador LAPESA MVV6000 RB
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9.4.5 SILO DE BIOMASA
Para dimensionar el silo en primer lugar hay que definir cuanto tiempo se quiere que
aguante hasta una nueva recarga. Sabiendo el tiempo que tiene que aguantar se calcula el
taman˜o para esa autonomı´a.
Suponiendo que se quiere que la autonomı´a sea de 2 semanas, se calcula el nu´mero de horas
que va a estar trabajando el sistema. De esta forma, multiplicando el nu´mero de horas por
la potencia de la caldera, se calcula la energ´ıa requerida para ese tiempo. En este caso,
suponiendo una media de 8h durante 2 semanas y con una potencia de 950 kW, se requiere
de una cantidad de energ´ıa de 106.400 kWh.
La energ´ıa almacenada se divide por el poder calor´ıfico del pellet, 4000 kcal
kg
. De esta forma,
se obtiene el peso de la materia acumulada.
Con la densidad del pellet, 650 km
m3
, se obtiene finalmente el volumen del acumulado. En este
caso, se necesitara´ un silo que de alrededor de 35,19 m3.
Con estas caracter´ısticas, se instalan 2 silos rectangulares de chapa meta´lica, figura 42.
Figura 42: Silo de biomasa LASIAN 525/12
Las caracter´ısticas del silo son las de la tabla 67. El volumen total es de 30,24 m3, por lo
que no durara´ dos semanas, si no 12 d´ıas.
Cuadro 67: Caracter´ısticas de silo de biomasa LASIAN 525/12
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10. ASPECTOS ECONO´MICOS
10.1 PRESUPUESTO
A continuacio´n se exponen los diferentes apartados que componen el presupuesto de la
obra.
En primer lugar se van a exponer los costes directos, diferenciados en coste material de la
obra, coste material administracio´n y mano de obra.
Cuadro 68: Coste material de obra.
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Cuadro 69: Coste material de obra.
Cuadro 70: Coste material de administracio´n.
Cuadro 71: Coste mano de obra.
Una vez definido los costes directos, se definen el margen de beneficio decidido, los costes
indirectos y los imprevistos, fijando finalmente los costes finales, tabla 72.
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Cuadro 72: Coste final
10.2 ANA´LISIS DE LA RENTABILIDAD
Para analizar la rentabilidad del proyecto, se va a calcular el ahorro energe´tico que co-
rresponde al propio proyecto, comparando el sistema de antiguo de calefaccio´n con el nuevo
que se propone.
Por lo tanto, hay que calcular la cantidad de energ´ıa requerida en un periodo de tiempo
determinado, un an˜o en este caso, con el antiguo sistema y con el nuevo. Para ello, hay que
explicar en primer lugar que el sistema actual esta´ compuesto de una caldera de gasoleo que
alimenta la fase 1, otra caldera de gasoleo para la fase 2 y gas natural para la fase 3.
Para calderas comunitarias de gasoil de mas de 15-20 an˜os, el rendimiento estimado es del
80 %, mientras que para los sistemas individuales de gas de ma´s de 15 an˜os, el rendimiento se
estima en el 75 %. Los rendimientos de la nueva caldera de biomasa y de gas son del 97,4 %
y del 94,32 % respectivamente. Para simplificar los ca´lculos, se va a suponer un rendimiento
medio del 96 %.
Sabiendo la demanda de energ´ıa y los rendimientos de las calderas se puede calcular el gasto
real de energ´ıa en cada caso. Con los precios de los combustibles, se puede el precio del
consumo.
Para calcular la energ´ıa en un an˜o se va a calcular primero la demanda de energ´ıa tanto para
ACS como para calefaccio´n. Para ello se va a dividir el problema por fases, ya que cada fase
se compone de sistemas de calefaccio´n diferentes.
El ca´lculo de la energ´ıa de ACS es el comentado en el apartado 9.1.2, sumando un total de
439.657,1 kWh. Se va a dividir porcentualmente para cada fase, para facilitar el computo
total de demanda.
La demanda de energ´ıa para calefaccio´n se consigue multiplicando la potencia requerida para
calefaccio´n del sistema, obtenida en el apartado 9.1.1, por el tiempo que esta´ funcionando
el sistema. En este caso se va a suponer un total de 1440h, que son los meses de invierno
funcionando durante 8h diarias.
Sumando la demanda de energ´ıa de calefaccio´n y ACS para cada fase se obtiene la demanda
total de energ´ıa. Aplicando el rendimiento de las calderas, se obtiene el consumo real de
energ´ıa por fase, tabla 73.
En la tabla 73 se comparan la diferencia de consumos entre el sistema antiguo y el nuevo,
quedando claro que al tener un mejor rendimiento el consumo de las nuevas calderas es me-
nor. Anteriormente el consumo total era de 2.762.055,67 kWh, mientras que en el nuevo es
de 2.241.595,83 kWh.
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Cuadro 73: Comparacio´n del consumo de energ´ıa en un an˜o.
Con el consumo de energ´ıa y el precio de la misma, se puede conseguir el precio energe´tico
anual, multiplicando ambos valores.
Los precios actuales aproximados son: biomasa: 0,039e/kWh; gas natural: 0,05e/kWh; ga-
soil: 0,1e/kWh.
En la tabla 74 se muestra la comparacio´n de los precios anuales por fase y totales.
Cuadro 74: Comparacio´n del precio del consumo energe´tico en un an˜o.
Finalmente, con la inversio´n inicial y el gasto anual se pueden calcular los valores de VAN
y TIR, para ver si la inversio´n resulta viable econo´micamente.
En la figura 75 se muestran los valores obtenidos para la amortizacio´n junto con los ante-
riormente mencionados.
Cuadro 75: Valores VAN y TIR.
Con la inversio´n inicial y las diferencias de precios obtenidas, se consigue la amortizacio´n
del sistema de manera sencilla. Segu´n la amortizacio´n el sistema se amortiza en menos de 4
an˜os, lo que supone un gran ahorro anualmente. De todos modos, hay que estudiar valores
como el VAN, que teniendo en cuenta la variacio´n de la moneda es el indicativo que demuestra
si la inversio´n es correcta o no.
Para el ca´lculo del VAN, se supone una tasa de descuento del 5 % en un principio. De esta
forma, se obtiene que en 5 an˜os, el valor del VAN es de e. Se trata de un valor positivo y
alto, por lo que se puede aceptar el proyecto como viable econo´micamente.
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El ca´lculo del TIR muestra que el valor de la tasa de descuento que hace la inversio´n 0 en
un plazo de 5 an˜os es de 9,86 %, lo que es un valor bastante elevado. Se trata de una buena
inversio´n econo´micamente hablando.
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11. CONCLUSIONES
En este apartado final, se van a exponer diferentes temas tratados a lo largo del proyecto
de manera resumida, para analizarlos. Estas cuestiones van a ser: medioambientales, te´cni-
cas, energe´ticas y econo´micas.
El a´mbito medioambiental esta´ muy ligado al proyecto, ya que se trata de un proyecto de
ingenier´ıa del sector energe´tico. En el apartado 5, estado del arte, ya se ha comentado el
estado del panorama energe´tico actual y de su evolucio´n, en la que se ve una clara depen-
dencia de las fuentes de energ´ıa fo´siles. Por ello, la implementacio´n de sistemas de uso de
energ´ıa renovable, es una pol´ıtica que va a ir en aumento con el transcurso de los an˜os. De
ah´ı, que sistemas como el estudiado se vayan normalizando y mejorando.
La evolucio´n de las pol´ıticas de energ´ıas renovables es una ventaja que se aplica a todas las
fuentes renovables, sin embargo la biomasa representa otras ventajas por s´ı misma. Ventajas
como que se trata de un combustible residual que se genera en el a´mbito nacional; tiene
unas emisiones contaminantes ma´s bajas que las fuentes de energ´ıa tradicionales; y posee
una huella de CO2 neutra.
Econo´micamente, representa ciertas ventajas e inconvenientes. El mayor inconveniente econo´mi-
camente hablando es la mayor inversio´n inicial. Esta inversio´n resulta mayor debido a que
las calderas de biomasa tienen un mayor precio que sus homo´nimas de otras fuentes.
Por otra parte, se presentan ciertos inconvenientes pra´cticos, que al final se resume en costo
monetario. Por ejemplo la necesidad de acumular el combustible supone tener que comprar
los silos y la necesidad de disponer de un espacio para almacenarlo. A esto hay que sumarle
el precio del transporte perio´dico del combustible en su compra, que representa un problema
que fuentes como el gas natural no tienen.
Sin embargo, como se ha comprobado en el apartado de viabilidad econo´mica, al tratarse de
un combustible con un costo menor, la inversio´n inicial se amortiza en un periodo menor a 4
an˜os. El valor del VAN en 5 an˜os en positivo, lo que supone que es una inversio´n econo´mica
rentable. Econo´micamente es proyecto es viable por lo tanto.
Tecnicamente, desctaca el hecho de que se trata de un sistema con una gran inercia te´rmica.
Eso supone que no es adecuado para arrancar y parar continuamente, por lo tanto es ma´s
adecuado para sistemas de gran envergadura, como el estudiado en este proyecto. De la mis-
ma manera, tampoco es adecuado para responder a las puntas de demanda, por ello necesita
de un sistema complementario que responda ra´pidamente, como puede ser el gas natural.
Es cierto que con la mejora te´cnica se esta´ adecuando su uso a viviendas privadas, pero
junto con la necesidad de una cantidad de espacio considerable y la necesidad de limpieza,
no resultan au´n muy adecuadas este tipo de calderas para las viviendas comunes.
Energe´ticamente, es fa´cil ver una mejora en cuanto al consumo comparandolo con el sistema
antiguo, como se ha visto en el apartado 10.2. La mejora de rendimientos de las nuevas
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calderas, suponen una gran ventaja con repecto a las antiguas.
Sin embargo, el sistema propuesto no es el ma´s eficiente energe´ticamente hablando. Los sis-
temas de calderas individuales de calderas de condensacio´n tienen rendimientos que rondan
el 105 %, al aprovechar el calor residual de los gases en la salida. Las calderas utilizadas
tienen unos rendimientos de 97,4 % y 94,32 %. Aparte del rendimiento mayor, hay que te-
ner en cuenta que no hay un sistema de distribucio´n externo. Las calderas individuales se
colocan en las propias viviendas, por lo que las pe´rdidas de calor en las tuber´ıas solo se dan
dentro de la propia vivienda. Aunque en el proyecto se hayan establecido unos requisitos
para el aislamiento muy estrictos, para minimizar las pe´rdidas energe´ticas, siempre van a ser
menores las pe´rdidas en los sistemas de calefaccio´n individuales.
Por lo tanto, comparandolo con otros proyectos posibles, como individualizar la calefaccio´n,
energe´ticamente no es justificable, ya que no es tan eficiente. Aunque se puede justificar
econo´micamente y medioambientalmente, dependiendo de la casu´ıstica.
Por otra parte, el sistema llevado a cabo en este proyecto, s´ı se justifica enteramente com-
para´ndolo con el antiguo sistema de calefaccio´n del barrio. Suponiendo una mejora energe´tica,
una inversio´n econo´mica favorable y un sistema con un menor impacto ambiental.
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ANEXO
PLANOS Y ESQUEMAS
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∆P PRIMARIAS CALEFACCIO´N, FASE 1
VIVIENDAS
Cuadro 76: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, fase 1
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∆P PRIMARIAS CALEFACCIO´N, FASE 2
VIVIENDAS
Cuadro 77: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, fase 2
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∆P PRIMARIAS CALEFACCIO´N, FASE 3
VIVIENDAS PORTAL A
Cuadro 78: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, portal A, fase 3
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MONTANTE PORTAL A
Cuadro 79: Pe´rdidas de carga primaria en montantes, portal A, fase 3
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VIVIENDAS PORTAL B
Cuadro 80: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, portal B, fase 3
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MONTANTE PORTAL B
Cuadro 81: Pe´rdidas de carga primaria en montantes, portal B, fase 3
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∆P SECUNDARIAS CALEFACCIO´N, FASE 1
VIVIENDAS
Cuadro 82: Pe´rdidas de carga secundaria en viviendas, fase 1
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∆P SECUNDARIAS CALEFACCIO´N, FASE 2
VIVIENDAS
Cuadro 83: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, fase 2
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∆P SECUNDARIAS CALEFACCIO´N, FASE 3
VIVIENDAS PORTAL A
Cuadro 84: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, portal A, fase 3
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VIVIENDAS PORTAL B
Cuadro 85: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, portal B, fase 3
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CA´LCULO CAUDALES Y TUBERI´AS, ACS
FASE 1
Cuadro 86: Caudales y dimensiones de tuber´ıas de ACS en los bloques, fase 1.
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FASE 2
Cuadro 87: Caudales y dimensiones de tuber´ıas de ACS en los bloques, fase 2.
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FASE 3
Cuadro 88: Caudales y dimensiones de tuber´ıas de ACS en los bloques, fase 3.
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∆P PRIMARIAS ACS, FASE 1
VIVIENDAS
METODO 1
Cuadro 89: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 1, fase 1
METODO 2
Cuadro 90: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 2, fase 1
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∆P PRIMARIAS ACS, FASE 2
VIVIENDAS
METODO 1
Cuadro 91: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 1,fase 2
METODO 2
Cuadro 92: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 2, fase 2
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∆P PRIMARIAS ACS, FASE 3
VIVIENDAS
METODO 1
Cuadro 93: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 1, fase 3
METODO 2
Cuadro 94: Pe´rdidas de carga primaria en viviendas, metodo 2, fase 3
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∆P SECUNDARIAS ACS, FASE 1
VIVIENDAS
Cuadro 95: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, fase 1
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∆P SECUNDARIAS ACS, FASE 2
VIVIENDAS
Cuadro 96: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, fase 2
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∆P SECUNDARIAS ACS, FASE 3
VIVIENDAS
Cuadro 97: Pe´rdidas de carga secundarias en viviendas, fase 3
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VIVIENDAS
PE´RDIDAS DE CALOR ACS, FASE 1
Cuadro 98: Pe´rdidas de calor en viviendas, ACS fase 1
PE´RDIDAS DE CALOR ACS, FASE 2
Cuadro 99: Pe´rdidas de calor en viviendas, ACS fase 2
PE´RDIDAS DE CALOR ACS, FASE 3
Cuadro 100: Pe´rdidas de calor en viviendas, ACS fase 3
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PLANO SALA DE CALDERAS
PASILLO MANTENIMIENTO
CALDERA DE BIOMASA
SILO BIOMASA 1
CALDERA GAS
SILO BIOMASA 2
BOMBAS DISTRIBUCIÓN
ACUMULADOR 1
ACUMULADOR 2
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ESQUEMA DE PRINCIPIO SALA DE CALDERAS
BC ACS
ANILLO 1
6000 L 6000 L
PI
V3V-1
C2
C1
V3V-1
ANILLO 2 RETORNO ANILLO 1 RETORNO ANILLO 2
C
LLENADO
D
C C
LLENADO
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PLANOS VIVIENDAS FASE 1
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PLANOS VIVIENDAS FASE 2
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PLANOS VIVIENDAS FASE 3
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